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Anexa nr. 2 

                                                                                                        la Hotărârea nr. 222/2021 
 
 

Notele conceptuale ale obiectivelor de investiții din cadrul Proiectului  
”Creșterea siguranței pacienților spitalelor din Municipiul Cluj-Napoca care utilizează 

fluide medicale” 
(Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 135/26 august 2021) 

 
 

 
1. Nota conceptuală SPITAL CLINIC DE RECUPERARE întocmită de către 

proiectantul SC CUBICON INVEST SRL; 

2. Nota conceptuală întocmită de către SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE și 
proiectantul OANTA IT SOLUTIONS.  

 
                                                                                                                                               
                       Contrasemnează: 
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                      Alin Tișe                                                            Simona Gaci 
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NOT.A CONCEPTUAL.A 

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii propus 

1.1. Denumirea obiectului de investitie 

,,REABILITARE, EXTINDERE, MODERNIZARE, INSTALATII ELECTRICE, VENTILARE $I 

TRATARE A AERULUI, FLUIDE MEDICALE, SISTEMULUI DE DETECTARE, SEMNAUZARE, 

ALARMARE INCENDIU, SISTEMULUI DE DETECTIE, SEMNALIZARE $I ALARMARE IN 
CAZUL DEPA$IRII CONCENTRATIEI MAXIME DE OXIGEN LA SPITALUL CLINIC DE 

RECUPERARE DIN CLUJ-NAPOCA, STR. VIILOR, NR. 46-50" 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

CONSIUUL JUDETEAN CLUJ-NAPOCA 

1.3. Ordonator de credite (secundar /tertiar) 

Nu este cazul. 

1.4. Beneficiarul investl\iei 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA 

2. Necesitatea !jli oportunitatea obiectivului de investitii propus 

2.1. Scurti prezentare privind 

a) DeflclenJe ale situatiei actuale 

Sanatatea, alaturi de educatie, dar ~i de alte domenii reprezinta pilonii de baza in ceea ce 

prive$te buna functionare a unel socletati. Domeniul sanatatll are o importanta majora, 

deoarece doar cu ajutorul investltlllor fn sanatate se poate reallza ocrotirea lndlvldulul, fata de 

anumlte perlcole. Astfel, prin lntermediul unui sistem sanitar bine pus la punct $i echlpat 

corespunzator, se poate aslgura tratamentul preventiv $1 curativ adecvat pentru membrll unul 

societati. 

Este bine ~tlut faptul ca spitalele din Romania sunt caracterizate prepoderent de o 

lnfrastructura invechlta, aparatura ce nu mal corespunde cu normele in vigoare $1 lnstalatil $i 

echipamente ce sunt depa$ite atat din punct de vedere fizlc, dar !;ii din punct de vedere al 

fluxulul de pacienti. in ultimii ani, prin intermediul finantarilor atrase de catre unitatile 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA 
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spitalice$ti, s-a incercat remedierea celor mal lmportante aspecte, pentru ca actlvltlitlle 

desfa$urate sa se realizeze in conditii de slguranta, astfel incat slstemul sanitar sa poata 

supravietui. Cu toate acestea, prin prisma evenlmentelor ce s-au desfa$urat in ultima perioada, 

modificlirlle aduse unltatilor spitaliC8$ti s-au dovedit a fi insuficle_nte pentru a face fa~ unul 

numar mare de paclentl. 

o datli cu declan$clrea pandemiei de SARS-CoV-2 s-a evidentlat faptul ca Romania nu a 

fost deloc pregatita pentru a face fata unel asemenea crize sanltare. SARS-CoV-2 este un virus 

cu o contaglozltate extrem de tnalt~, care a provocat deja o crlza sanltara fara precedent $i 

decesul unul numar mare de persoane. 

Anul 2020, a_nul declan~rli pandemlel de SARS-CoV-2 a fost anul care a gl:islt foarte 

multe spitale roman~i complet nepregatlte din punct de vedere al structurii necesare pentru 

a putea face fa~ unul flux mare de paclenti. Astfel, din cauza unel lnfrastructuri invechlte, 

necorespunzitoare leglslatlei in vlgoare $1 care s-a dovedlt a fi subdlmensionata raportata la 

numarul de pacientl aflatl in cre~tere, foarte multe persoane $I-au pierdut viata in tlmp ce 

medicii incercau sa supllneasdi existenta unui sistem sanitar adecvat. 

Avand in vedere faptul ca limitarea raspandlrll vlrusulul, precum $1 a efectelor extrem de 

grave ale acestula asupra populatlel Romanlel, lmplica dotarea cu echlpamente medicale a 

spitalelor, in contextul consolidarii lnfrastructurll medicale pentru a face fata provoclirllor 

rldicate de combatere a epidemlei de COVID-19, starea de uzura fizlca ~i morala ~I 

suprasolicitarea, determinata de numarul mare de pacienti, a retelelor de gaze medicale cat $i 

cele de energie electrlca creeaza un rise major pentru vlata $1 sanatatea pacientilor internatl in 

spitale. Sunt blne cunoscute sttuatllle din ultlma perloada, cand datori~ unor retele invechite $1 

suprasolicltate, in cadrul seqlilor de teraple lntenslva au izbucnit incendil . care s-au soldat cu 

decesul $i vatamarea a~t a pacientilor, ~t $1 a personalulul medical. Majorltatea anchetelor 

finalizate dupa tzbucnlrea incendlllor au concluzlonat ca principala cauza a declanfarii 

lncendlilor o reprezlnta numarul mare de persoane ce au avut nevoie de ingrljiri medicale in 

cadrul unitatllor spitallc~i, raportat la capacitatea invechita a instalatlilor de furnlzare a 

gazelor medlcale $1 a energiei electrlce prolectate tnalnte de anil 1990. La toate cele descrise 

anterior se adaug!fi $1 funq:lonarea necorespunzatoare a sistemelor de detectare, semnalizare $1 

alarmare incendil, slsteme ce s-au dovedlt a fi subdlmensionate comparativ cu numarul mare 

de pacienti lnternatl din cauza SARS-CoV-2. Mal mult decat ad}t, datorlta vechlmll acestora, 

unele slsteme nu mal functlonau corespunzator, aspect ce a dus la un tlmp extrem de mare de 

raspuns in vederea llmltarii incendiilor $1 evacuarii la timp a pacientllor $1 a personalulul 

medical. 
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in conditiile unei cre$ter:i semnificative a nlvelulul de dotare cu echlpamente medlcale la 

nivelul spitalelor, ce aduce o presiune suplimentara asupra retelelor de fluide medicate $i de 

electricitate aflate deja in stare de degradare, se impune aplicarea unor masuri adecvate 

pentru extinderea, reabilitarea sau modernizarea acestor infrastructurl din structurile care 

utllizeaza flulde medicale $1 din structurlle marl consumatoare de energie electrica la nivelul 

spitalelor publice din sistemul sanltar de stat, in vederea consolidarii infrastructuril medicale 

pentru a face fata provoclirilor ridicate de combaterea epldemiei de COVID-19. 

Astfel, Tn sprijinul unel abordarl coerente a crlzel de ~natate public.a rezultata, pentru a 

impiedica blocarea infrastructurii medicate disponibile ~i, implicit, afectarea dreptului la 

sanatate pentru paclentil ce neceslta lnternare, se lmpune lnstalarea de slsteme de detectare, 

semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totala, in vederea obtlnerll urmatorului rezultat: 

Raspuns in tlmp util $1 eficient al sistemului medical public la criza COVID-19. 

Situatla existen~: 
Activitatea complex.a multidisclplinara desfa$urata in cadrul Spitalului de Recuperare Cluj, 

define$te oferta de servicii medicate de recuperare, avand ca obiectlv prevenlrea sau reducerea 

la minim a conseclntelor flzlce/functlonale psihlce/socloprofeslonale rezultate din aparftia unei 

boll, procesul de recuperare desfa$urandu-se de la debutul afeq:iunii $i pana la epulzarea 

restantului functional bio-psiho-social. 

in contextul international actual al slstemelor de sanatate, profilul de recuperare a 

ca$tigat o importanta deosebita pe piata serviciilor medicale, pornind de la premlsa costului 

lnacceptabll economic, profeslonal $1 social al bolnavulul care nu a fost integrat intr-un slstem 

de reabilitare eflcient. 

Spltalul de Recuperare Cluj-Napoca a fost ~I ramane o recunoscuta $1 excelenta baza de 

invatamant medical, de la eel medlu, la eel unlversltar ~I post unlversltar. Dlntr-un total de 66 

medici, un numar de 17 sunt cadre universitare Integrate. Toate aceste sunt reflectate in 

lndicatorii ~e performania favorabili al spltalului (managementul resurselor umane, lndlcatori 

de realizare al serviclllor, indlcatorl economlco-flnanciari ~f eel de calltate). 

in prezent, in cadrul Spltalulul de Recuperare exista un numar de 403 de paturi. Spitalul 

deserve$te unui numar de aproxlmatlv 12.000,00 spltallzatl anual pe cele 403 de paturi $1 

aproxlmatlv 36.000,00 pacientl tratatl in cadrul ambulatorului. Datorita numarulul mare de 

paturl, a clrcuitelor epldemlologice functlonale, a saloanelor cu bal proprll $1 a aproplerll fata de 

SCBI in caz de nevoie pentru transportul pacientllor la sec~ia de Terapie Intensiva, incepand cu 

data de 05 August 2020, Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca a devenit unitate medicala 

pentru tratarea pacieniilor de COVID-19. in contextul epldemiologic actual, Spitalul Clinic de 

Recuperare Cluj-Napoca a raspuns prompt ~I cu profeslonallsm necesarulul de servicfi 
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medicale, prin reorganlzarea acestuia ca unltate dedicata tratamentulul pacienUlor de COVID 

19. Aceasta reorganizare a spltalulul s-a concretizat prin realizarea urmatoarele masurl: 

• Modificarea infrastructurii pentru a corespunde cerintelor epldemiologice specifice; 

• Stabilirea de noi circuite funq:ionale; 

• Dotarea unltatll cu aparatura medlcala necesara; 

• Dezvoltarea retelei informatice $i de comunicare securizata; 

• Asigurarea medicamentelor, dezinfectantilor $i echipamentelor de proteq:ie individuala 

utilizate in managementul patologiei infeq:loase; 

• Implementarea unui plan de management adaptat situatiei epidemice COVID-19; 

• Asigurarea suportului logistic prin proceduri operatlonale, protocoale de diagnostic $i 

tratament, ·regulamente $i lnstruq:iuni de lucru precum $i instructajul intregulul personal 

pentru a raspunde eficient (inclusiv din perspectlva suportului psihologic $i spiritual) 

necesitatilor paclentilor, cu scopul asigurarii serviciilor medicale de calitate $i totodata cu 

reducerea maxima a riscurilor pentru angajati. 

Avand in vedere faptul di Spltalul Clinic de Recuperare a fast dat in folosinta in luna mai 

a anulul 1978, lnfrastructura electrica, sistemele de detectare, semnallzare, alarmare lncendli 

cu acoperlre totala, $i de detectare semnalizare $1 alarmare in cazul depa$irll concentratiei 

maxime admise de oxigen in atmosfera pentru cre$terea gradului de securitate la incendli, sunt 

caracterizate de un grad ridicat de uzura $1 suprasolicitare raportat la numarul de pacienti, 

Astfel, exista oricand riscul de lzbucnire a unor incendii ce pot avea consecinte grave, incendli 

ce nu vor putea fi detectate in timpul utll datorlta unor lnstalatii de incendlu invechite. 

De asemenea, slstemul existent de deteq:le, semnalizare $i alarmare incendii nu are o 

acoperire totala, care sa asigure siguranta intregll cladlrl. fn aceste condltll, orlcand poate 

izbucni un incendiu intr-o anumita zona a cladirii $i exista posibilitatea ca acesta sa nu fie 

detectat $1 lzolat la timp in vederea evacuarii in conditii de siguranta a pacientilor $i a 

personalulul medical. 

Servicille medicate, intr-o tara cu statut de membru UE, nu se pot desfa$ura fara o 

infrastructura adecvata, prin care serviciile prestate de autoritati sa se poata ridica la nivelul 

de civilizatie a secoiului 21. 

Avand in vedere toate cele mentlonate, rezulta necesitatea de a asigura prin intermediul 

Spltalului de Recupere Cluj, o instltutle care asigura servicille medicale intr-un mediu proplce $i 

in conditii optime, conform cerintelor $i normelor de sanatate, existente in prezent. 

Astfel, s-a considerat oportuna accesarea fondurilor POIM 2014-2020, Axa Prlorltara 9 

Protejarea sanatatll populatlel in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prln prloritatea de 

lnvestltll 9a Investltii Fn infrastructurile sanitare $i sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 
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national, regional $i local, reducand inegalitatile fn ceea ce priv~te starea de sanatate, 

promovand incluziunea sociala prin fmbunatatirea accesu/ui la serviciile sociale, culturale $i de 

recreere, precum ~i trecerea de la serviciile institutiona/e la serviclile prestate de comunitati $i 

Obiectivul Specific 9.1 Cre$terea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 vizeaza 

promovarea investitiilor necesare pentru consolidarea capacitatii de reactie la criza de sanatate 

publica cauzata de raspandirea virusu/ui SARS-CoV-2. 

Deficiente 

Printre principalele deficiente exlstente in cadrul Spitalului de Recuperare Cluj-Napoca, se 

pot enumera urmatoarele: 

• Slsteme de detectare, semnalizare, alarmare incendiu necorespunzatoare normetor in 

vigoare, depa$ite din punct de vedere flzlc sau nefunctionale; 

• Posibilitarea crescuta de aparitie a unui incendiu, avand in vedere vechimea 

instalatillor $i capacitatea acestora, raportata la numarul actual de pacienti; 

• Imposbilitatea detectarii la timp a eventualelor incendii, datorita gradului de uzura !;ii a 

neacoperil tuturor spatlilor din cadrul spitalutui a instalatll de detectare a incendiilor; 

• Alarmare intarziata a pacientilor !;ii cadrelor medicale in cazul apari~ei unu,i lncendiu; 

• Echipamente medicale cu grad de uzura rldicat ~i functlonare necorespunzatoare 

datorita suprasolicitarli retelei; 

• Existenta unor improvizatll atat la nfvelul instalatiilor de detectare, semnalizare, 

afarmare lncendii, alarmare lncendii cu acoperire totala $i de detectare semn,allzare $i alarmare 

in cazul depa$lrll concentratlel maxime adniise de oxlgen in atmosfera 

b) Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de lnvestitii 

Prlncipalele avantaje sociale $1 economice ale prolectului propus spre finantare constau in 

urmatoarele: 

Avantate sociate: 
• Crearea unui mediu slgur in ceea ce privei;;te oferlrea servicillor medicate; 

• Cre$terea gradulul de incredere al pacientilor Spitalului de Recuperare Cluj in ceea ce 

prive!jite serviciile de spltalizare oferlte; 

• Salvarea unui numar mare de vieti, prin instalarea unor sisteme de detectare, 

semnalizare, alarmare incendii; 

Prin rezu!tatele asteotate in urma implementarii acestui proiect se pot enumera 

urmatoarele: 

• Asigurarea unor servlcll medlcale de calltate, la standarde europene; 
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• Reducerea cheltuielilor actuale in ceea ce prive~e intretinerea $i repararea instalatiilor 

vechl; 

• Existen1:a unul sistem de de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire 

totala, !;ii de detectare semnallzare !;ii alarmare tn cazul depa!;ilrli concentratiei maxime admlse 

de oxigen in atmosfera pentru cr~terea gradului de securltate la lncendii, modem, in 

conformitate cu leglslatia in vlgoare; 

Benefrcll: 

• Asigurarea unor servlcii medicate de calitate, la standarde europene; 

• Reducerea cheltuielllor actuale in ceea ce priveste intretinerea $1 reparatia lnstalatiilor 

vechi; 

• Cre$terea duratel de utilizare a echipamentelor medicale; 

• Reducerea riscurllor de producere a incendillor cauzate de suprasollcitarea instalatillor; 

• Detectarea !;ii izolarea rapida a posibilelor incendH. 

c) Impactul negativ previzionat in cazul nerealizirii obiectivului de investitii 

Obiectiv general: Protejarea sanatatii populatiel tn contextul pandemiel cauzate de 

COVID-19, prin prlorltatea de lnvestitll 9a Investltll in infrastructurile sanltare $1 sociale care 

contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional !;ii local, reducand ir,egalitatile in ceea ce 

prlve$te starea de sanatate, promov§nd lncluziunea soclala prin imbunatatlrea accesulul la 

serviciile sociale, culturale $i de recreere, precum $i trecerea de la servlciile institutionale la 

servicille prestate de comunitati. 

Prin lntermedlul reallzaril prezentei investitll se propune realizarea unul cadru adecvat de 

ingrijire $1 tratament a cazurilor de infeqle cu vlrusul SARS-Cov-2. capacltatea adecvata de 

ingrljlre $1 tratament va fi asigurata prln lnstalarea unor slsteme de detectare, semnallzare, 

alarmare incendll, cu acoperire totala care sa corespunda normelor !;ii legislatiei in vigoare $1 

care sa poata sa salveze vieti in cazul izbucnlrll unui incendiu. De asemenea, prin intermedlul 

acestor interventll se se vor crea condltllle adecvate de tratare in conditll de siguranta a 

cazurilor de lnfeqie cu vlrsului SARS-Cov-2. 

Importan1:a reallzarii acestor investitli este una extrem de necesara pentru sistemul 

sanitar romanesc, mal precis pentru Spitaiul de Recuperare din Cluj. Prln lntermediul acestor 

lnvestitli se va putea reallza un mediu slgur de lucru pentru personalul medical, cat $1 pentru 

tratarea bolnavllor. 

In ceea ce prive!jite sistemul de detectare, semnallzare, alarmare lncendii, cu acoperire 

totala $i detectare semnalizare $i alarmare in cazul depa!jiirii concentratlel maxime admise de 
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oxigen in atmosfera, acesta are o importanta majora, deoarece buna lui functionare reprezinta 

un aspect vital pentru desfa!;,urarea activitatilor spitalice~i in condl~ii de siguranta. Prin 

intermediul un slstem nou, posiblla aparatle a unor lncendli poate fi depistata extrem de rapid 

prin intermedlul senzorilor, ce vor pomi automat sistemul de alarmare incendll. in aceste 

conditii, incendiul va putea fi locallzat $1 izolat extrem de U$Or, astfel incat se va putea evita 

producerea pagubelor materiale semnificative $1 pierderea de vletl omene$ti. 

Prin lntermedlul celor prezentate anterior, se poate afirma faptul ca realizarea 

obiectivului general al acestui proiect va contrlbui 7n mod decisiv la lndlcatorul de rezultat in 

vederea aslgurarll capacitatii adecvate de ingrijire $1 tratament al cazurilor de infeq:ie cu 

virusul SARS-CoV-2 $i implicit va ajuta la gestlonare adecvat.l!i a crizei sanitare. 

Obiectivul Specific - Cre$terea capacitatii de gestionare a crizei sanltare COVID-19 

vizeaza promovarea lnvestitiilor necesare pentru consoUdarea capacitatii de reaqie la criza de 

sanatate publica cauzata de raspandlrea virusului SARS-CoV-2. 

Printre obiectivele specifice ale acestui prolect se poate amlnti urmatorul: 

1. Instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare lncendii, cu 

acoperire total~, ti de detectare semnalizare ,1 alarmare in cazul depi$irii 

concentraJiei maxime admise de oxigen in atmosferi pentru crefterea gradului de 

securltate la lncendli; 

Prin intermedlul obiectlvelor specifice stablite prin intermedlul acestul proiect se 

urmare$te reallzarea unor condltll slgure de munca pentru personalul spitalulul $1 Implicit, 

tratarea pacientilor in conditii adecvate, de slguranta. 

in cazul nerealizarii obiectivulul de lnvestitie prevazut prin intermedtul acestui proiect, 

pricipalele deflciente amlntlte mal sus $1 anume: 

• Slsteme de detectare, semnalizare, alarmare incendiu necorespunzatoare normelor in 

vigoare, depa$lte din punct de vedere flzic sau nefunqlonale; 

• i:>oslbilitarea crescuta de aparitie a unui incendlu, avand in vedere vechimea 

instalatlllor $1 capacitatea acestora, raportata la numarul actual de paclentl; 

• Imposbilltatea detectaril la tlmp a eventualelor lncendll, datorita gradulul de uzura $1 a 

neacoperii tuturor spatiilor din cadrul spitalului a instalatii de detectare a lncendiilor; 

• Alarmare intarzlata a pacientilor $1 cadrelor medicale in cazul aparltei unul incendiu; 

• Echipamente medlcale cu grad de uzura ridicat $1 funq:ionare necorespun~toare 

datorita suprasollcitaril retelei; 

• Exlstenta unor lmprovlzatll atat la nlvelul instalatlllor de detectare, semnalizare, 

alarmare incendii, alarmare incendii cu acoperire totala $1 de detectare semnalizare $i alarmare 

in cazul depa$irii concentratiei maxime admlse de oxigen in atmosfera 
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De asemenea, prin lntermedlul nereallz~rll unor lnvestitll in ceea ce prlve$te instalatllle 

de incendiu, exista oricand riscul de producere a unor incendii care nu vor putea fi alertate $i 

izolate la timp. 

Avand in vedere cele prezentate mai sus, se poate afirma faptul ca nerealizarea acestor 

investitil va duce la starea de degradare a instalatlllor din cadul Spitalului de Recuperare Cluj

Napoca, cre$terea risculul aparatlel unul incendiu care sa nu poa~ fi localizat $1 alertat in tlmp 

ultil $i implicit va reprezenta un rise atat pentru paclenti, cat $i pentru angajatll spltalului. 

2.2. Prezentarea, dupi caz, a obiectivelor de investltii cu aceleafl funqiuni sau 

funqiuni similare cu obiectiwl de investltfi propus, existente in zoni, in vederea 

justificlrii necesititll realizirll oblectlvului de lnvestitii propus 

Nu este cazul 

2.3. Existenta, dupi caz, a unei strategii, a unui master plan orl a unor planuri 

similare, aprobate prin acte normative, in cadrul drora se poate incadra obiectivul 

de lnvestltii propus 

Nu este cazul 

2.4. Existenta, dupi caz, a unor acorduri internationale ale statului care obllgi partea 

romani la reallzarea oblectivului de investitii 

Nu este cazul 

2.s. Obiective generate, preconizate a fi atinse prin reallzarea investi\iei 

Prezenta investitie urmare~te accesarea fondurllor puse la dispozitie de catre Ministerul 

Investltillor $1 Prolectelor Europene, prln Programul Operational Infrastructura Mare 2014-

2020, Axa priorltara 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de 

COVID-19, Oblectlvul Specific 9.1 Cre$1:erea capacltatll de gestlonare a crizel sanltare COVID-

19. 

Oblectiv general: Protejarea s!natatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de 

COVID-19, prln priorltatea de investitii 9a Investltii in lnfrastructurile sanitare $i soclale care 

contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional $1 local, reducand lnegalltatlle in ceea ce 

prtve$te starea de sanatate, promovAnd incluziunea sociala prln imbuna~tlrea accesulul la 

serviciile soclale, culturale $1 de recreere, precum $i trecerea de la servlclile lnstitutionale la 

serviciile prestate de comunitati. 
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Obiectivul Specific - Creiterea capacitatii de gestlonare a crizei sanitare COVID-19 

vizeaza promovarea Jnvestitiilor necesare pentru consolidarea capacitatii de reaqie la criza de 

sanatate publlca cauzata de raspandlrea virusului SARS-CoV-2. 

3. Estimarea suportabilititii investitlei publice 

3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuiia obiectivului de investitii, luandu-se in 

conslderare, dupl caz: 

Estimarea cheltuielilor pentru executla obiectlvului de investitii s-a realizat utilizand 

costurlle unor lnvestltll slmllare reallzate, cum ar fi construqii spitallce$tl slmllare. De 

asemenea s-a luat in calcul slmllitudinea dlntre aceste investitii, raportandu-ne la 

complexitatea lucrarllor de instalatll, tehnologllle de executle similare utilizate, tipurlle de 

materiale simllare utlllzate, precum $1 personalul callficat necesar pentru realizarea acestor 

lucrari de instalatil. 

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru prolectarea, pe faze, a documentatiei tehnlco

economlce aferente obiectivului de investitie, precum ti pentru elaborarea altor 

studii de specialitate in funqie de specificul oblectivului de investi\ii, inclusiv 

cheltuielile necesare pentru obtlnerea avizelor, autorizatiilor ti acordurilor prevlzute 

delege 

Estimarea cheltulelilor pentru prolectarea, pe faze, a documentatlei tehnico-economlce 

aferente oblectlvulul de lnvestltle, precum ~I pentru elaborarea altor studil de speclalltate fn 

functle de speclficul oblectlvului de investitil, inclusiv cheltulellle necesare pentru obtinerea 

avizelor, autorlzatlilor §I acordurllor prevazute de lege, se poate urmari prln intermedlul 

urmatoarei defalcarl: 

Valoare total~ capitol 3: Cheltuiell pentru prolectare $1 asistenta tehnlca: 150000.00 RON + 
T.V.A., din care: 

3.1.Studll 0,00 RON 

3.2.Documentatil-suport !ii cheltuieli pentru obtinerea de avlze, acorduri $i autorizatll 0,00 RON 

3.3.Expertlzare tehnlca 0,00 RON 

3.4.Certificarea performantei energetlce $1 audltul energetic al cladirlor 0,00 RON 

3.5 .Proiectare 115000.00 RON 

3.6. Organlzarea procedurilor de achizltle 

3. 7. Consultanta 

3.8. Aslstenta tehnlca 
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3.3. Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate (in cazul finantirii 

nerambursabile se va mentiona programul operational/axa corespunzatoare, 

identificati) 

Prezenta investltie urmare$te accesarea fondurilor puse la dlspozltle de catre Mlnisterul 

Investitiilor $1 Proiectelor Europene, prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-

2020, Axa prioritara 9 Protejarea sanatatll populapel in contextul pandemiei cauzate de 

COVID-19, Oblectrvul Specific 9.1 Cre$terea capacitatii de gestionare a crlzei sanitare COVID-

19. 

4. Informatii prlvind reglmul juridic, economic fi tehnic al terenului fl/sau al 

construqiei existente 

Regimul juridic 

Conform extrasulul de carte Funclara nr. 331780 Cluj-Napoca terenul ~I cladlrtle aflate pe 

el apa!1in domenlulul public al Judetului Cluj $i se afl~ tn admlnlstrarea Spltalulul Clinic de 

Recuperare Cluj-Napoca. 

Reglmul economic 

Pe terenul aflat in Cluj-Napoca, pe strada Vlllor nr. 46 - SO exlsta in prezent constructll 

aflate in administrarea Spitalulul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, cu spatii destinate 

actlvltatli medlcale. in zona exista toate dotarile tehnico-edilitare (apa, canal, gaz, electrica, 

telefonie). 

Regimul tehn(c 

Incinta se inveclneaza la nord cu strada Turturicii (apartlnand domeniului .public al 

municipiului Cluj-Napoca), la est cu strada Vlllor (apartinand domenlului public al municipiulul 

Cluj-Napoca) $1 cu proprletatl private, la sud cu strada Observatorulul (apartlnand domeniulul 

public al munlclplului Cluj-Napoca) $i cu proprletati private, lar la vest cu proprietati private. 

Parcela are o forma neregulata $1 o suprafata de 22. 758 mp conform masuratorllor. 

Pe parcela se afla 13 (trelsprezece) corpuri de cladire, Tn care se afla spatii destinate 

actlvltatll medicale $1 didactice $i anexele necesare desra~urarli activltatii. 

P.O.T. existent= (817 + 715 + 462 + 390 + 554 + 746 + 349 + 306 + 463 + 149 + SO 

+ 23 + 732) X 100 / 22. 758 = 25,29% 

C.U.T. existent= 8.987 + 1.859 + 1.386 + 780 + 1.108 + 1.492 + 698 + 306 + 463 + 
149 +so+ 23 + 1.464 / 22.758 = o,s2. 

5. Particularititi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea 

obiectlvulul de lnvestitii 
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a) descrierea succinta a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, 

sup1rafaia terenului, dim·ensiuni in plan); 

Amplasamentul studiat se afla zona de sud a municipil.~lui Cluj-Napoca, in cartierul Zorilor 

pe strada Villar nr. 46 - SO. 

Par:cela are o forma neregulata !Jii o suprafata de 22. 758 mp conform masuratorilor din 

care 5.046 mp arle construita la sol, respectiv 16.919 mp suprafata desra~urata totala, restul 

reprezentan_d spatii verzl. 

Pe parcela se afla 13 {trelsprezece) corpuri de cladire in care se afla spatii destinate 

actfvitatii medicale !Jii didactice $i anexele necesare desffi$urarll activitatil, 

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente fi/sau di de acces poslblle; 

Accesul principal in lncinta se face direct de pe strada Villar. Pe l§nga acest acces lnclnta 

mai are un acces de pe strada Observatorului (pe latura de sud a incintei) $1 unul de pe strada 

Turturicil (pe latura de nord a lnclntel). 

Incinta se invecineaza la nord cu strada Turturlcii (apartinand domeniului public al 

munlclpiului Cluj-Napoca), la est cu strada Villor (apart:lnand domenlului public al municlplulul 

Cluj-Napoca) $i cu proprietatl private, la sud cu strada Observatorului (apartln§nd domeniului 

public al municiplului Cluj-Napoca) $1 cu proprietatl private, lar la vest cu proprletati private. 

c) surse de poluare existente in zoni; 

Sursele de poluare din zona sunt reprezentate de gazele arse evacuate de sistemele de 

incalzlre prevazute in lmobilele invecinate $i gazele de e~apament de la mijloacele de transport 

care ruleaza pe caile de acces adlacente oblectivului. 

d) particularitili de relief; 

Ora$UI Cluj Napoca este lnima judetului Cluj, situat in centrul Transilvaniei, in zona 

central-vestica a Rom§nlei, in mare parte este inconjurat de: Muntil Apuseni, Platoul Some$an 

$i Campla Transilvanlei, ca unltate geografica este situat intr-o depresiune. Ora$UI Cluj Napoca 

este strab~tut de raul Some$, iar principalele ape din judet sunt Some$UI Mic, Cri$ul Repede $1 

Arie$UI. 

Municipiul Cluj-Napoca este sltuat in zona centrala a Transilvaniei, avand o suprafata de 

179,5 km 2• Situat in zona de legatura dintre Muntli Apuseni, Podl$Ul Some$an $i Campia 

Transllvanlel, ora$ul este plasat la lnterseqia paralelei 46° 46' N cu meridlam.ll 23° 36' E. Se 

intinde pe vaile riiurilor Some$UI Mic $i Nada$, $1 prln anumlte prelungirl pe valle secundare ale 

Pope!;itiului, Chintaului, Borhanciului $i Popli. 

Spre sud-est ocupa spatiul terasel superloare de pe versantul nordlc al dealului Feleac, 

fllnd inconjurat pe trer parti de dealurl $1 coline cu inaltimi tntre 500 $i 825 metri. La sud orai,.ul 
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este str~jult de Dealul Feleac, cu altitudlnea maxim~ de 825 m, in varful M~gura Sallcel. La 

est, in contlnuarea ora$Ulul se intinde Campia Some$ana, iar la norclul ora$ulul se afla dealurlle 

Clujului, cu piscuri ca Varful Lombului (684 m), Varful Dealul Melcului (617 m), Techintau (633 

m). inspre vest se affa o suita de dealuri, cum ar fl Dealul Hoia (506 m), Dealul Garbaului (570 

m), ~.a. Odinioara in afara ora$ulul, acum in interior insa, se afla dealul Calvarla $1 dealul 

Cetatula. 

e) nivel de echipare tehnico-edilitari a zonei fl posibilititi de asigurare a utilititilor; 

Alimentarea cu apa se face prin intermediul unui bran!;iament la reteaua de allmentare cu 

apa existent~ a munlcipiului. 

Evacuarea apelor mena jere se face prln lntermediul unul bran~ment la reteaua de 

canalizare exlstenta a munlclplului. 

AUmentarea cu enerqie electrlca se realizeaza prln lntermediul unui bran!jiament la 

reteaua electrica existenta a in zona. 

Energia tennjc:a este furnlzat~ de catre centrala termica proprie, care funqioneaza pe 

combustfbll gazes. 

f) existenta unor eventuale retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare 

/ protejare, in misura in care pot fi identificate; 

Pe amplasament nu poate fl ldentificata existenta unor retele edllltare. · Investltia 

presupune doar achizitia $i montajul de sisteme de lnstalatll in lnteriorul lmobllului, aceste 

lucrarl nepresupunand lntersectarea cu retele edllltare existente pe amplasament prin urmare 

nu este necesara relocarea sau protejarea unor astfel de retele. 

g) posibile obligatii de servitute; 

Nu este cazul 

h) conditlonirl constructive determinate de starea tehnici 9i de sistemul constructiv 

al unor construqii exlstente in amplasament, asupra cirora se vor face lucrari de 

interventii, dupi caz; 

Nu este cazul 

I) reglementiri urbanistice apllcabile zonei conform documentatlllor de urbanism 

aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal fi regulamentul local de 

urbanism aferent; 

Amplasamentul studlat se afl.li din punct de vedere urbanlstlc in zona Is_A - Zan.ii de 

lnstltutll ~I servlcll publlce ~I de interes public constitulte in ansamblurl independente. 
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Zona a ansamblurilor independente, dedicate lnstitutiilor ~i serviciilor publice ~I de interes 

public. Funqiunile sunt de tip medical, educational, de cercetare etc. Sunt ansambluri realizate 

in general pe baza unui proiect unitar ~i recognoscibile ca atare in structura orasului. Se 

remarca prin coerenta si reprezentativitate. 

1. Utili:zari admise 

Institutll ~I servlcli publice sau de interes public - functiuni administrative, funqiuni de 

cultura, funqlunl de invatamint Si cercetare, functlunl de sanatate sf aslstenta sociala, functluni 

de cult. Se conserva de regula actualele utilizari, ce pot fi dezvoltate, reorganizate sau 

modernlzate, in conformitate cu necesitatlle actuale. 

2. Utlllzari admlse cu conditlonari 

Locuinte de servlciu permanente sau temporare, in conditiile stablllte de Legea 114/1996, 

cu condltia ca acestea sa fie destinate excluslv angajatflor, acordate in condltiile contractulul de 

munca, potrlvlt prevederilor legale. Cladiri de cazare - (semi)hotellere, de apartamente, 

camine, lnternate - ale institutillor de invatamant / cercetare cu condltla ca proprletatea si 

admlnlstrarea sa apartina acestora. Pot fi luate in conslderare conversil functionale, cu condltla 

ca noile foloslnte sa fad§ parte de asemenea din categoria lnstitutiilor §I servlciilor publice sau 

de interes public §Isa fie compatlbile cu dadlrile existente. Garaje / parcaje pentru personal §I 

vlzltatori amplasate subteran sau suprateran, in parti / corpuri de cladlri, cu urm~toarele 

conditii: 

(a) sa nu ocupe frontul spre spatiul public (sa fie retrase spre lnteriorul parcelei cu minimum 8 

m, sau sa fie amplasate in interiorul parcelel, in spatele unui tract dedicat funqlunll de baza); 

(b) accesul autovehlculelor sa se realizeze din strazi cu circulatie redusa si sa fie organizat 

astfel indit sa nu perturbe traficul. Elemente aferente lnfrastructurli tehnico~edilitare, cu 

conditia amplaslhii acestora in subteran sau tn afara spatiului public. 

3. utmzari ioterz;se 
Conversia funqionala a ansamblurilor / lmobllelor pentru orice alta utilizare, inafara celor 

din categoria lnstltutlllor publlce sau de interes public. Garaje in cladlrl provizorli sau 

permanente independente amplasate in interiorul parcelelor. Elemente supraterane 

lndependente ale lnfrastructurll tehnico-edllltare dispuse pe spatlul public. Constructi provlzorll 

de orice natura. Instalatii / utilaje exterloare, montate pe fatadele lmobilelor. Reparatla 

capitala, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea in plan) in orice scop 

a cladirllor provlzorll sau parazltare. Orice utillzari, altele decat cele admise la punctul 1 Si 

punctul 2. Sunt interzise lucrarl de terasament sr slstematizare verticala de natura sa afecteze 
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menajarile din spatiile publlce sau de pe parcelele adiacente. calcane, acoperi§uri, terase sau 

pe imprejmulrl. Orice utilizari, altele dedit cele admise la punctul 1 §i punctul 2. Sunt interzlse 

lucrari de terasament ~i slstematizare vertlcala de natura sa afecteze amenajarlle din spatiile 

publice sau de pe parcelele adlacente. 

4. Conditii de echipare edilltara sl evacuarea deseurllor 

Zona e echipata edilitar complet. Toate cladlrile se vor racorda la retelele edilitare 

publice. Se lnterzice conducerea apelor meteorice spre domenlul public sau parcelele veclne. 

Firidele de bran§ament ii ~ontorlzare vor fl integrate in impreJmuiri sau cladirl. Se interzlce 

dispunerea aeriana a cablurilor de orice fel (electrlce, telefonlce, CATV etc). Fiecare imobll va 
dispune de un spatiu interior parcelei (eventual integrat in cladire) destinat colectarli de~urllor 

menajere, accesibil din spatiul public. 

s. Procent maxim de ocu oare a terenulul {P.O.T. } 

P.O.T. maxim va fl eel reglementat prin RGU sau norme specifice pentru programul 

arhltecturat respectiv, rara a depa~i pentru ansambluri sau pentru parcelele comune: 

P.O.T. maxim= 60% pentru parcelele de colt: P.O.T. maxim= 75%. 

Aceasta reglementare se va apllca ~I in cazul extlnderii cladlrllor exlstente sau al 

adaugarii de noi corpuri de cladire, calculul facandu-se in mod obllgatoriu pe intreaga parcela, 

in inteles urbanistic. 

6. Coeficlent maxim de utilizare a terenului cc.u.r.} 
C.U.T. maxim va fi eel reglementat prin norme speclfice pentru programul arhitectural 

espectlv, tara a depa§I pentru ansambluri sau parcelele comune: C.U.T. maxim = 2.2 pentru 

parcelele de colt: C.U.T. maxim = 2,8. 

Aceasta reglementare se va apllca !71 in cazul extlnderii, mansardarll, supraetajarii 

cladirilor exlstente sau al adaugarli de noi corpuri de cladire, calculul facandu-se in mod 

obligatoriu pe intreaga parcela, in inteles urbanistic. In cazul mansardarilor, suprafata nivelului 

(SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafata nlvelului curent (se va lua in calcul 

numai portlunea cu h Uber c!:: 1,40 m). 

j) existen\a de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe 

amplasament sau in zona imediat invecinati; existents condltionarilor specifice in 

cazul existen\ei unor zone protejate. 

Nu este cazul 

6. Descrierea succinti a obiectivului de investi\ii propus, din punct de vedere tehnic 

fi functional: 

a) destlna\le fl functiunl; 
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Spltaful Clinic de Recuperare Cluj a fost dat in foloslnta in luna mai a anului 1978 ~i este 

format dintr-un ansamblu de constructll fmpunatoare cu o suprafata totala de 22.758 mp din 

care 5.046 mp arle construita la sol, respectfv 16.919 mp suprafata desfa~urata totala, restul 

reprezentand spatii verzi. 

Activitatea complexa multidisciplinara des~~ura~ in spital deflne~te oferta de servlcil 

medicate de re<:uperare, avand ca obiectiv prevenirea sau reducerea la minim a conseclntelor 

flzlce / funqlonale / pslhice / socloprofesionale rezultate din aparltla unel boll, procesul de 

recuperare desfa~urandu-se de la debutul afectlunii ~i pana la epuizarea restantului functional 

bio-pslho-social. Spltalul Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca este singurul in Transllvanla, in 

tara existand doar 2 spitale multidisciplinare avand acest specific, asigurand servicii medicale 

in speclalltatlle cardiologle, neurologle, balneologle, ortopedie-traumatologle, chlrurgie plastlca 

~I reparatorle, sustinute de activitatea laboratoarelor de radiologie ~I lmaglstlca medlcala, 

analize medlcale, •explorari functionale precum ~i a bazel de tratament. Personalul uniUtii -

731 angajatt apartinand dlferltelor categorii profesionale - asigura desfa~urarea actului medical 

in beneficlul unui tiu'mar mediu de 12.000 pacienti spitalizati anual pe cele 403 paturi $i circa 

36.000 pacienti tratati ambulatoriu. 

in contextul International actuai al sistemelor de sanatate profllul de recuperare a 

ca$tigat o importanta deoseblta pe piata servlciilor medicale, pornlnd de la ptemlsa costului 

inacceptabll economic, profeslonal $1 social al bolnavului care nu a fast integrat intr-un sistem 

de reabllltare eflclent. 

in prezent, in cadrul Spitalulul de Recuperare exlsta un numar de 403 de paturi. Spitalul 

deserve~te unui numar de aproxlmativ 12.000,00 spltallzatl anual pe cele 403 de paturi ~i 

aproximatlv 36.000,00 paclentl tratatl tn cadrul ambulatorulul. Datorita numarului mare de 

paturi, a clrcuitelor epidemiologlce functionale, a saloanelor cu bai proprll ~I a apropierii fata de 

SCBI in caz de nevole pentru transportul pacientilor la sectia de Terapie Intensiva, incep~nd cu 

data de OS August 2020, Spltalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca a devenit unitate medicala 

pentru tratarea pacientllor de COVID-19. fn contextul epidemiologlc actual, Spltalul Cllnlc de 

Recuperare Cluj-Napoca a raspuns prompt ~I cu profeslonalism necesarulul de servicil 

medicale, prin reorganlzarea acestuia ca unltate dedicata tratamentuluJ paclentllor de C-OVID 

19. Aceasta reorganizare a spitalului s-a concretlzat prin realizarea urmatoarele masuri: 

• Modificarea infrastructurii pentru a corespunde cerintelor epidemlologice specifice; 

• Stabllirea de nol circulte funq:ionale; 

• Dotarea unltatll cu aparatura medicala necesara; 

• Dezvoltarea retelel informatice ~I de comunicare securizata; 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA 



cubic n 
I 

cruJ-Napoca, str. Mlliaf Veliciu, nr. 25, jud. Cluj 
CUI: RO23244918, J24/274/2008 
tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: office@cubicon.ro 

• Aslgurarea medicamentelor, dezinfectantllor ~i echipamentelor de protectle individuala 

utilizate in managementul patologlel lnfectioase; 

• Implementarea unui plan de management adaptat situatiel epidemice COVID-19; 

• Aslgurarea suportulul Jogistic prin proceduri operationale, protocoale de diagnostic $i 

tratament, regulamente $1 instructiuni de lucru precum $i instructajul intregului personal 

pentru a raspunde eflclent (incluslv din perspectiva suportului psihologic ~i spiritual) 

necesltatilor paclentilor, cu scopul asigurarii serviclilor medicate de calitate $1 totodata cu 

reducerea maxima a rlscurilor pentru angajati. 

De asemenea spltalul a fost ~i ramane o recunoscuta baza de invatamant medical, de la 

eel mediu la eel universitar ~i post universltar. Dintr-un total de 66 medic!, un numar de 17 

sunt cadre universltare integrate. 

b) caracteristicl, parametri fi date tehnice specifice, preconizate; 

Al, SISTEM DE DETECTJE SI SEMNALIZARE LA INCENDIU 
In conformltate cu normatlvele tehnice in vigoare imobilele se var data cu un slstem de 

detectie $i alarmare la incendiu de tip adresabil compus din umatoarele echipamente 

prtnclpale: 

Echipament de control sj semnalizare: 

• lnterfete de comunlcatli si control a alter lnstalatll, software programare; 

• detectoare de furn; 

• detectoare de temperatura 

• slrene opto-acustlce de exterior; 

• sirene opto-acustice de Interior; 

• declansator manual de alarmare; 

• acumulatoare 12 V/24 A 

Sistemul va realiza urmatoarefe functH: 

• detectla lnclpienta a incendiului; 

• alarmarea in cazul aparltiei unui evenlment cu indicarea zonei si adresa elementulul 

de detectie si determinarea daca aceste semnale corespund unei conditii de alarma; 

• semnalizare manuala a incendiulul; 

• detectia in cazul sabotajului sau defectului elementului de detectie; 

• detectia in cazul defectarii liniei ( buclei) de transmisie date; 

• memorie nevolatila cu stocarea unui jurnal de evenimente de tip data / ora / 

eveniment; 
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• comunlcatle digitala spre un dlspecerat specializat pentru lnterventie; 

• functionarea in cazul absentei tenslunii prin intermedlul acumulatoarelor de back

up; 

• afisaj evenlmente; 

• deschlderea usilor de panica in caz de incendiu; 

• pornlrea ventilatoarelor de desfumare; 

• oprirea lnstalatiilor de ventllatie; 

• scoaterea de sub tensiune a tablourilor electrice amplasate in zona cu incendiu. 

Se va prevedea o conexiune adresablla in bucla deoarece ofera o redundanta a sistemului 

in caz de defect, elementele putand fi accesate, In mod alternativ prin ambele capete ale buclei 

Jar fluxul de informatll nu va avea astfel de suferit. 

Conexiunea adresablla permite alimentarea dispozitivelor conectate la bucla fie in 12 

Vc.c., fie in 24 Vc.c .. Prin intermediul conexlunli adresabile, fiecare dlspozitiv conectat la linie 

este adresat periodic sl poate transmite lnformatll catre echipamentul central sau poate primi 

comenzl de la acesta. Flecare semnalizare de alarma primlta la echipamentul central este 

asociata cu adresa dlspozitivului care a generat-o. Astfel, printr-un slngur racord (cablu), se 

pot centraliza lnformatil de la mal multe dispozitive. 

Sistemul de detectle incendiu este organlzat pe 16 bucle de detectle pe centrala 

ampalsata In corpul B, respectiv 2 nodurl a cate 2 bucle , cate unul amplasat in corpul M sl I. 

Cablarea sistemulul de avertlzare la incendlu se va reallza astfet: 

• cablu de semnal JE-H($t)H E90/FE180 2x2x0.8 mmp protejat astfel tncat circultul 

sa rezlste 90 de minute la foe pentru buclele centralel de control (detectoare, butoane 

avertlzare,module); 

• cablu rezistent la foe tip NHXH FE180/E90 3x2,5mmp pentru alimentarea centralei 

de detectle lncendlu, sl a altor surse de allmentare; 

• cablu rezistent la foe tip NHXH FE180/E90 3x1,Smmp pentru pentru comanda 

clapetelor antlfoc sl ventllatoare presurizare, actlonarll usllor, etc. 

Este prevazut un panou repetor, In zona de receptie, care este conectat cu un cablu 

2x2x0,8 E90 mmp. 

Montajul detectorilor, a declansatoarelor de alarmare la incendiu, a sirenelor lnterloare se 

va realiza tn conformltate cu legislatia in vigoare ~I cerintele clientulul, dupa cum urmeaza: 

• detector! multicriteriali sub sl in tavanul fals. 

• declansatoare manuale de avertizare incendiu ~I slrene de semnalizare lncendlu. 

• slrena de exterior cu flash, autoalimentata in exterlorul cl~dlril. 
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Tipul de detector, amplasarea acestora sl numarul de detectoare de incendiu a fost 

aleasa in functie de rlscul de lncendiu al fiecarei lncinte ~I de speclflcatiile tehnice ale 

furnizorulul de echlpament. S-au utilizat detectoare multicriterlale adresabile programate In 

functie de locul de montaj. 

Detectoarele adresabile vor avea Integrate doua izolatoare, cate unul pentru flecare sens. 

Izolatoarele supravegheaza circuitele aflate de o parte sl de alta si deconecteaza atunci cand 

detecteaza un scurtclrcuit sau o intrerupere. Astfel sunt deconectate de la bucla numai 

dispozitivele de pe tronsonul defect. 

Conexiunea adresabila permite atat comunicatia dintre echipamentul central si 

detectoare, cat sl utlllzarea unor dispozitive auxillare care permit: 

• Interfatarea cu echipamente de genul celor conventionale la maglstrala adresabila; 

• Dlstribulrea echlpamentelor de comanda (pentru actionare In caz de alarma), precum 

sirene, indicatoare optlce, relee pentru deconectarea tablourllor electrfce. 

Elementele de detectle sunt detectoare de furn fotoelectrice adresabile (detectia fumulul 

se face pe principlul camerei optice), detectoare de temperatura sau combinate temperatura

fum. 

Pentru semnallzarea manuala a incendiulul se vor prevedea butoane adresabile de 

alarmare amplasate spre caile de evacuare din cladlre, conform normatlvului P118/3-2013, o 

persoana aflata in orice punct sa nu se deplaseze mai mult de 15 m pentru a aqiona un buton 

de incendiu. Semnalizarea incendiului se va face cu slrene adresabile de interior amplasate de 

asemenea manler~ tncat sa fie auzite de o persoan~ aflata in orlce punct al cladlrll. 

In vederea eliminarii unei posibile cauze de intretlnere a focarulul de lncendiu se va 

recurge la deconectarea automata a alimentarli electrice in zona lmpllcata, astfel protejand sl 

echipamentul electric care poate fi deterlorat de lncendiul in desfasurare. 

Centrala de incendiu va transmlte semnalele de alarma catre dispecerat. 

Instalarea centralel se va face In camera slstemelor de securitate de la parter. 

Centrala va fi montata utilizand mijloace adecvate (§uruburi+dibluri) pe o suprafata 

verticala plana, fara a se crea tenslunl mecanice. Se va aslgura o stabilltate mecanica buna a 

fldrii pe pereteape suprafata de montaj. 

Unitatlle de afi§are §I comanda §i afi~jele optlce nu vor fi montate la o inaltime mal midi 

de 0,8 m §I nu mat sus de 1,8 m fata de suprafata de sprljln a utlllzatorulul. 

Controlata de microprocessor va fl montata lntr-o cutle de tabla protejata la coroziune si 

la sabotaj. In cutie. va fl lnclusa sursa de putere si va avea spatiul necesar pentru 

acumulatoarele de rezerva sl pentru conexlunlle necesare. 
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Sistemul de alarma la incendiu va avea surse de alimentare echipate cu acumulatoare de 

back-up astfel incat sa asigure functionarea completa a acestuia pentru minim 48 h in absenta 

tensiunil de retea, cu sistemul armat sl 30 min cu sistemul in alarma. 

Unitatea centrala dotata cu microprocessor va avea o inalta siguranta in functionare prin: 

• testare ciclica a functionarii intre procesorul coordinator si modulele functionale pentru 

evitarea defectarii acestora nesemnalizata; 

• semnalizarea atingerii gradului critic de murdariri a detectorilor; 

• prelucrare a semnalulul In mod software pentru a verlflca alarma sau defectul inaintea 

transmlterii lui la operator; 

• posibilitatea memorarii nevolatile in centrala de alarma a unui jurnal de minim 256 de 

evenimente, cu data si ora evenimentului; 

• posibilitatea comunicarii pe llnie telefonica la un dispecerat specializat (optional); 

• posibilitatea conectaril tastaturilor de mal multe tipuri, pe magistrala (tastatura LCD 

cu doua randuri x 16 caractere, tastaturi cu LED-uri); 

• in caz de alarma se va semnallza acustic alarma cu sirena incorporata la dispecerat si 

la distanta prin intermediul comunicatorului. 

Centrala de incendiu va fi alimentata de la o reteaua de baza cu cablu rezistent la foe tip 

NHXH F180/E30 3x2.Smmp. Se lnterzice tacordarea alter receptoare la circuitul de alimentare 

cu energle electrlca a centralei de lncendiu. 

Detector optic de furn adresabJLocogramat oentr:u detect)a fumului montat io tavanul fats 
Acest tip de detector functloneaza pe baza principlului dispersiei lumlnii. Nivelele de 

sensibilitate pentru clasele de furn sunt conflgurabile conform EN 54. 

Aceste detectoare vor fi montate 1n interiorul tavanului fals unde este cazul. Amplasarea 

lor s-a facut tlnand cont de elementele de structura (grlnzl, peretl despartltori, etc.). 

Detectoare optlce de furn adresabile montate in lnterlorul tavanului fals vor semnaliza alarma 

si prin intermediul unui led montat pe tavanul fals sub detector. 

Detector optic de rum orogramat oentru detect!a fumului montat aparent: 
Acest tip de detector functioneaza pe baza principiului dispersiei lumlnli. Nlvelele de 

sensibilitate pentru clasele de furn sunt configurabile conform EN 54. 

Detectoarele vor fl montate pe plafon in zonele unde nu a fost prevazut plafon fals sau 

montate sub tavanul fals. Se vor monta slmetrlc, la dfstante recomandate de furnizorul de 

echipament, respectand normativele in vigoare in Romania. 

Detector multicrlterial adresabH orogramat oentru detectia temperaturii si fumulul montat 

aoarent: 
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Detectoare multicriteriale adresabile, programat atat pentru detectarea temperaturii cat 

§ii a fumului, montate pe plafon in spatiile tehnlce. Nivelele de sensibilltate pentru clasele de 

furn §i temperatura sunt configurabile conform EN 54. 

entru detectia rezentei monoxidului de 

carbon: 

Detectoare multicriteriale adresabile, programat atat pentru detectarea monoxidului de 

carbon, montate pe perete la o inaltlme de 1,7m fn zona parcarilor atat pe partea de rulare cat 

sl In zona de parcare. Nivelele de sensibilitate pentru clasele de monoxide de carbon sunt 

configurabile conform EN 54. 

Declansator manual de alarmare se vor montate in locuri accesibile; vizibile, pe caile de 

evacuare, inaltimea de montaj va fi de 1.5 m fata de pardoseala finita. Dlstanta maxim de 

parcurs din orlce punct al cladirli pana la eel mai aproplat declan§iator manuale nu va depa§ii 

30m. 

Sirenele de ayertizare incendju sunt amplasate astfel incat sa asigure un nivel sonar 

constant.in orice punct al incintei. Sunetul emis de sirene trebuie sa fie cu eel putin 10 dB mai 

mare decat zgomotul de fond amblant. Toate sirenele de avertizare incendiu trebuie sa sune in 

acela§ii fel. Sirenele se monteaza apareht pe perete la inaltimea de 2,2m. Toate celelalte surse 

audio trebule deconectate automat cu exceptle microfonulul de incendiu §ii modulelor de 

alarma vocala. 

A2. SISJEM DE DETECTIE SI SEMNAUZARE OXIGEN 
Pentru incaperile unde se folosesc fluide medicale, respectiv pe toate traseele de tevi de 

oxigen, se va prevedea un slstem de deteqle pentru scurgerlle de oxlgen. 

Se va prevea o centrala adresabila organizata pe 2 linii de detectle, care poate in$ira 

pana la 256 detectoare de oxigen. Pentru alimentarea senzorilor se va prevedea pe fiecare 

nlvel cate o sursa de allmentare EN54. Comunicarea lntre senzori se va realiza prin protocolul 

RS485. 

Se va prevedea un panou repertor, montat in zona de receptle. Starea centralei va fi 

monitorizata ~i in centrala de incendiu, prln intermediul unui modul adresabil. 

c) durata minima de functionare apreclati corespunzator destlnatiei/functiunilor 

propuse; 

in ceea ce prive~e durata minima de funqionare se pot preciza urmatoarele: 

• Deteqie incendiu 5 ani, extensibila la 8 ani; 

• Detectie oxigen 2 ani; 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA 
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Cluj-Napoca, str. Mlhai Veliciu, nr. 25, jud. Cluj 
CUI: RO23244918, J24/274/2008 
tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: office@cubicon.ro 

d) nevoi/solicitari funqionale specifictt-. 

Nu este cazul 

7. Justificarea necesitatii elaborarii, dupa caz, a: 

- studiului de prefezabilitate, in cazul obiectivelor/proiectelor majore de investitii.; 

Nu este cazul 

- expertize! tehnlce fl, dupl caz, a auditului energetic ori a altar studii de 

specialitate, audituri sau analize relevante, lnclusiv analiza diagnostic, in cazu_l 

interventlllor la constructii existente; 

Nu este cazul 

- unui studiu de fundamentare a valorii· resursei culturaile referitoare la restriqiile l!,i 

permisivitatile as~ciate cu obiectivul de investitii, in cazul interventiih>r pe 

monumente i'storice sau·in zone protejate. 

Nu este cazu I 

Data: Proiectant, 

Mal2021 S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 

u Neagu 
l~ 

.. !..·P~1,.:--'k,-.Y~ r .• _ 

CUElf': ·., 
lNVE'. I . 

·--✓ s.11.~. • '\ ~ .. ,;; 
~~ 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA 
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Beneficiar: 

Investitia: 

Adresa: 

n 
• 

Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu, nr. 25, jud. Cluj 
CUI: RO23244918, 324/274/2008 
tel: 0744-n2.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: offlce@cublcon.ro 

LISTA CU ECHIPAMENTE 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA 

REABILITARE, EXTINDERE, MODERNIZARE, 

INSTALATII ELECTRICE, VENTILARE $I TRATARE 

A AERULUI, FLUIDE MEDICALE, SISTEMULUI DE 

DETECTARE,SEMNALIZARE,ALARMARE 

INCENDIU, SISTEMULUI DE DETECTIE, 

SEMNALIZARE $1 ALARMARE !N CAZUL 

DEPA$IRII CONCENTRATJ:EI MAXIME DE OXIGEN 

LA SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE DIN CLUJ

NAPOCA, STR. VIILOR, NR. 46-50 

STR. VIILOR, NR. 46-50, MUN. CLUJ-NAPOCA, 

JUD. CLUJ 

Proiectant general: 
S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 

CLUJ - NAPOCA 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE DIN CLUJ-NAPOCA 



Nr. 

Crt. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

cubic n 
• 

Cfu'.f=Napoca,"str.-M'fhafVetidu, nr. ts;-Jud: Ciuj· 
CUI: R023244918, J24/274/2008 
tel: 0744-n2.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: office@cubicon.ro 

CENTRALIZATOR LIST.A ECHIPAMENTE 

Valoare 

Prei exclusiv 
Cant.JU. Fita tehnic:i 

Denumire unitar TVA 
M. nr. 

(lel/UM) Mil lei 

(3x4) 

1 2 3 4 5 

Componenta A.1 

Echipament de control ~I semnalizare 

la incendiu adresabll 16 bucle, 1 25.908 25.908 1 

lncluslv imprlmanta evenimente 

Apelator GSM 1 1.546 1.546 2 

Modul Nod, 2 bucle adresablle 2 5.597 11.194 3 

Statle client slstem management 

incendlu, incluslv software 1 24.013 24.013 4 

management 

Panou repertor 1 14.202 14.202 5 

Componenta A,2 

Centrala detectie oxlgeri, adresabila 1 8.905 8.905 6 

Intocmlt, 

S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 

Ing. Silviu Pop 

~ 
~ 
... .-.. ... 1 .~ .:-.,,:: ,. ' o..,. •l 
' UB•--•,,-
N\! ie.,-:.: : -I 

• .,, -? s.l'..L. rf'; -'_ . 
~~ ..... ,./ 

'• Hare, •'· ·'/ 



d ·uFNapoca, str. M11iarve11au'; nr.-:ts;Jud':-tfiJJ
cuz: RO23244918,J24/274/2008 cubic n 

I 

tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: office@cubicon.ro 

FI$A TEHNICl NR. 1 

Echlpament de control fi semnalizare lncendlu adresabil 16 bucle 

Corespondenta 

Nr. 

crt 

o. 

Specificatii tehnice impuse prln Caietul de 

sarcini 

1. 

1. Parametri tehnici fi functionali 

1.1 Panoui -de operare central 

• Touch Screen 10", rezolutie 800x600, 2 x 

mlcroprocesor (redundanta), 2 x canale de 

monitorizare nod-uri; 

• Numar max. llnll detectie 16 

• 250 elemente adresablle 

• Alimentare : 24 Vdc din sursa dedlcata 

centralel, Acumulatorl : 2 x 12Vdc 17-134 Ah; 

• ·Port : 4 x Usb, 1 x TCP IP, 2 x RS 232, 2 x 

RS485; 

• Consum curent - 450 mA (stand by), 600 mA 

(ecran in stare actlva). Temperatura operare : (-

5;+40)0 celslus; I 
• Protocol Mod Bus - pentru integrare usoara cu 

BMS, Comunlcatie bus-date cu sursa/module. 

• Clasa protectle : IP 30 , Certificarl : CE, EN-54-

2, ENS4-4; 

Imprlmanta nod / centrala / panou repetor: 

• Alimentare : 24Vcc din ECS + port USB de 

comunicatle 

• Permtte prtntare diferentlata de eventmente, 

alarme, defecte, dezactlvari etc. 

• Trimlte notlficarl de llpsa hartle, allmentare. 

~ Specificatii de . performanta si conditii I 

prlvind siguranta in exploatare 

propuneril tehnlce cu 

specificatiile tehnice Producator 

impuse prin caletul 

de sarclnl 

2. 3. 



cubic n 
ctuFNapoca, str.·•M,hafVeUciu, nr. 2s; ']uci. -Cluj 
CUI: RO23244918, 124/274/2008 

I 

tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: offlce@cubicon.ro 

Nr. 

crt 

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de 

sarcinl 

2.1 • CE, EN-54-2, EN54-4i 

3 :- ·-condltl-i privind conformitatea cu 

standardele relevante 

4. 

5. 

Producatorul va fi certificat conform standardelor 

europene 

Conditii de garantie si postagarantie 

• 24 lunJ garanpe 

Alte conditil ·cu caracter tehnlc 

• Se va atasa fisa tehnica a producatorulul. 

• Se va livra cu certificatul de garantle sl 

certificat de conformltate / declaratie de 

conformJtate a calitatll. 

Corespondenta 

propunerii tehnice cu 

specificatiile tehnice Producator 

impuse prin caletul 

de sarcini 

Precizare: Proiectantul raspunde de corectltudlnea completarll coloanelor 0, 1 

responsabilitatea completarli coloanelor 2,3 revine ofertantului. 



Cluj-Napoca, str. Mihai Vellciu, nr. 25, juci. Ci"uJ 
CUI: RO23244918, J24/274/2008 cubic n 

I 

tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: office@cubicon.ro 

Fl$A TEHNICA. NR. 2 

Apelator GSM 

Nr. 

crt 

0. 

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

1. 
1~- --~Parametrl tehnic;:i si functlonaii-

11.1 Comunicator GSM 

•poate trlmlte sms-uri cu toate informatiile 

inregistrate de catre centrala 

•poate monitoriza de asemenea orice echipament 

echipat cu releu liber de potential. 

•port serial Rs-232 foloslt pentru comunicare cu 

centrala. 

•transmitator echipat de asemenea cu 2 intrari 

pentru echipamentele echipate cu releu sau open 

colector. 

•frecventa GSM : 850/900/1800/1900 MHz. 

•allmentare 5-32 VDC. 

•protocol de comunlcare -PMC 4000. 

2. Specificatii de performanta si conditii 

privlnd siguranta in exploatare 

2,1 •CE, EN-54-2, EN54-4; 

3. Conditii privind conformitatea cu 
standardele relevante 

Producatorul va fl certifi~t conform standardelor 

europene 

4. , Conditii de garantie si postagarantie 

· •24 luni garantie 
' ···-··--, -·- .. -···-···· ...... -.---

5. Alte condltii cu caracter tehnic 

•Se va atasa fisa tehnica a producatorului 

•Se va livra cu certlficatul de garantie sl 

Corespondenta 

propunerii tehnice cu 

specificatiile tehnlce Producator 

impuse prin Caietul 

de sarcini 

2. 3. 



cubic n Cluj-Napoca, str. Mihai V:eltciu, nr. 2s; jua,"""i:luj 
CUI: RO232449l8, J24/274/2008 
tel: 0744-772.84'0, ,0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: office@cubicon.ro 

Nr. 

crt 

I 

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

certificat de 'conformitate/declaratie de 

conformltate a calitatll 

Corespondenta 

propunerii tehnice cu 

specificatiile tehnice Producator 

impuse prin Caietul 

de sarcinl 

Precizare: Prolectantul raspunde de corectitudinea completarll coloanelor 0, 1 

responsabilitatea completarii coloanelor 2,3 revine ofertantului. 

~ 33 



cubic n Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu, nr. 25, jucf. Ciuj 
CUI: RO23244918,J24/274/2008 

• 
tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mall : office@cubicon.ro 

Fl$A TEHNICA NR, 3 

Modul Nod, 2 bucle adresablle 

Nr. 

crt 

Specificatii tehnice impuse prln Caietul de 

sarcini 

i'" o. - 1. 
~-. .. • . ---- .. ··•···-·- - --· · ·· · ·· - --11, ; Parametri tehnlcl si functionall 
I •• . --·-+ .... ., .. - - - -·-· . .. ··-- .. 
! 1.1 ; Alimentare electrica: 

I 230Vac 
I 

Contlne: 

Cutie fara panou de operare - OM61 

Sursa allmentare adresabila 230V/ 24Vcc canal 

comunlcatle redundant - canal A,B 

Module de bucla - fiecare modul de bucla contine 

2 bucle de detectle a cate 250 de elemente 

MLD-61 - cu convertor de tenslune, MLD-62 nu 

, contlne converter de tensiune 

I Placa de retea RS485 sau flbra optica MTI-62 sau 
I 

! MTI-63 

canal comunlcatle redundant - canal A,B 

I Evenimente memorie 100.000 (poate fl extlns la 

I 200.000) 

Limltarea panoul de control dlstrlbult: 

r""i:· ; Speclflcatil ·---~performanta -"s1·- conditii 
i ! privind slguranta in exploatare 

·2.1-i •CE, EN-54-2, EN54-4; 

, 3. Condltll privind 

! standardele relevante 

-..... ~.•---
conformltatea cu 

Producatorul va fl certificat conform standardelor 

, 4. 

europene 

Conditii de garantie si postagarantie 

•24 lunl garantie 

Corespondenta 

propunerli tehnice cu 

speclficatllle tehnlce Producator 

impuse prin Caletul 

de sarclnl 

2. 3. 



cubic n Cluj.:.Napoca, str. Mihai Vellciu, nr. 25, jud. Cluj 
CUI: RO23244918,J24/274/2008 
tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: offlce@cubicon.ro 

Nr. 

crt 

• 

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de 

sarcini 

,____ __ _ 
5. Alte condltii cu caracter tehnlc 

•Se va atasa flsa tehnica a producatorulul 

•Se va llvra cu certlficatul de garantie sl 

certificat de conformitate/declaratie de 

conformitate a calltatii 

Corespondenta 

propunerii tehnice cu 

specificatiile tehnice Producator 

impuse prin Caietul 

de sarcini 

Precizare: Prolectantul raspunde de corectltudlnea completarll coloanelor 0, 1 

responsabllitatea completarli coloanelor 2,3 revine ofertantului. 



cubic n Cluj-Napoca, str. Mihai Velidu, nr. 25, Jud. Cluj 
CUI:R023244918,J24/274/2008 
tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: offlce@cubicon.ro I 

FI$A TEHNicA NR. 4 

Statie client sistem management incendiu, inclusiv software management 

Corespondenta 

Nr. 

crt 

Specificatii tehnice im'puse prin Caietul de 

sarcinl 

propunerii tehnice cu 

specificatlile tehnice Producator 

lmpuse prin caletul 
1 

de sarcini 
I-·- -
! o. 1. 2. 3. 

1 
1. Parametri tehnici si functionali 

I 

1.1 Statie server dedicata 

Intel i7-4790, 4GB RAM, 

2. 

Iesiri video 1 x HDMI, 2 x DVI, 1 x Display Port 

pana la 3 monltoare slmultane, 

Windows 8 64bit, 1 x HDD 3,5" SATA, pentru 

sistem operare si apllcatii, 

Interfata retea 2 x Ethernet - RJ-45 interface, 

10/100/1000 Mblt/s, pana la 250Mbps pentru 

stream-url video 

Software management slstem incendiu 
----

Specificatii de performanta sl conditii 

. privind slguranta in exploatare 
I 

2.1 •CE, EN-54-2, EN54-4; 
~-----·- - ---·~· 

3. Conditii privind conformltatea cu 

standardele relevante 

Producatorul va fi certificat conform standardelor 

europene 
!4.-·· Conditii de garantie si postagarantie 

•24 luni garantie 

s. Alte condltll cu caracter tehnic 

j •Se va atasa fisa tehnica a producatoruiul 

: •Se va llvra cu certificatul de garantie si 

certificat de conformitate/declaratle de 

conformltate a calltatll 

Precizare: Proiectantul raspunde de corectitudinea compietarii coloanelor o, 1 

responsabllitatea completarii coloanelor 2,3 revine ofertantu.lui. 



cubic n Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu, nr. 25, jud. Cluj·· 
CUI: R023244918, l24/274/2008 

• 
tel; 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: office@cubicon.ro 

Fl$A TEHNICA NR. 5 

Panou repertor 

Nr. 

crt 

o. 

Specificatli tehnice lmpuse prin Caietul de 

sarcini 

1. 

1. Paranietri tehniclsifunctionaU 

1.1 Panoul de operare Repetor 

•Touch Screen 10", rezolutie 800x600; 

•Poate opera in carcasa dedicata 05-61(350 x 

336 x 89,5), in acest caz la dist. de max. 3m se 

lnstaleaza cutla ce contlne sursa si acumulatorll ; 

•Poate opera In carcasa OM-62 ce contine sursa 

si acumulatorii ; 

•Alimentare : 24 Vdc din sursa dedlcata centralel, 

Acumulatorl : 2 x 12Vdc 17-134 Ah; 

•Port : 2 x Usb, 1 x TCP IP, 2 x RS 232, 2 X 

RS485; 

•Consum curent - 450 mA (stand by), 600 mA 

(ecran in stare actlva). Temperatura operare : (-

5;+40)0 Celsius; 

•Clasa protectie : IP 30 , Certiflcari : CE, EN-54-

2, EN54-4; 

2. Specificatii de performanta si conditii' 

privind siguranta in exploatare 
-- - - ....... ·• -- -- -

2.1 •CE, EN-54-2, EN54-4; 
- -

3. Cond,itiii privind conformitatea cu 

standardele relevante 

Producatorul va fi certificat conform standardelor 

europene 

4. Condltll de garantie si postagarantie 

•24 luni garantie 

Corespondenta -

propunerii tehnice cu 

specificatiile tehnice Producator 

impuse prin Caletul 

de sarcini 

2. 3. 



cubic n Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu, nr. 25, jud. Cluj 
CUI: RO23244918, 124/274/2008 
tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
epmall: office@cubicon.ro 

Nr. 

crt 

I 

Specificatii tehnice impuse prln caietul de 

sarcinl 

5. Alie condltll cu caracter tehnic:: 
•Se va atasa flsa tehnica a producatorulul 

•Se va livra cu certiflcatul de garantle si 

certiflcat de conformltate/declaratie de 

conformltate a calltatil 

Corespondenta 

propunerii tehnlce cu , 

specificatiile tehnice i Producator 

impuse prin Caietul 

de sarclni 

Precizare: Prolectantul raspunde de corectitudinea completarli coloanelor 0, 1 

responsabllltatea completarll coloanelor 2,3 revlne ofertantului. 



cubic n 
Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu, nr. 25, jud. Cluj 
CUI: RO23244918, 324/274/2008 

I 

tel: 0744-772.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: offlce@cublcon.ro 

Fl$A TEHNICA. NR. 6 

Centrali deteq:ie oxigen, adresabili 

Nr. 

crt 

o. 

Specificatli tehnice impuse prln Caietul de 

sarcini 

1. 

1. Parametri tehnlci si functionali 

1.1 centrala detectie gaze 

maxim 256 detector! adresabill pe 2x RS485 + 8 

analogici 4-20 mA pe placa de baza, carcasa 

ABS 

2. Specificatil de performanta si conditli 

privind siguranta In exploatare 

2.1 •CE, EN-54-2, EN54-4; 

,,-. - · Conditil privind conformitatea cu 

standardele relevante 

Producatorul va fl certificat conform standardelor 

europene 

4. Conditii de garantie sl postagarantie 

•24 luni garantie 

5. Alte conditii cu caracter tehnic 

•Se va atasa fisa tehnica a producatorulul 

•Se va livra cu certiflcatul de garantie sl 

certificat de conformltate/declaratie de 

conformltate a calitatli 

Corespondenta 

propunerii tehnlce cu 

specificatiile tehnice Producator 

impuse prin Caletul 

de sarcini 

2. 3. 

---------! 

Precizare: Proiectantul raspunde de corectltudlnea completarii coloanelor 0, 1 

responsabllltatea completarli coloanelor 2,3 revlne ofertantulul. 
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cubic n Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu, nr. 25, Jud. Cluj 
CUI: RO23244918, 324/274/2008 
tel: 0744-n2.840, 0746-393.900, fax: 0364-816.534 
e-mail: offlce@cublcon.ro 

DEVIZE $1 EVALUARE COSTURI 

Beneficiar: 

Adresa: 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA 

REABILITARE, EXTINDERE, MODERNIZARE, 

INSTALATII ELECTRICE, VENTILARE $1 TRATARE 

A AERULUI, FLUIDE MEDICALE, SISTEMULUI DE 

DETECTARE, SEMNALIZARE, ALARMARE 

INCENDIU, SISTEMULUI DE DETECTIE, 

SEMNALIZARE $I ALARMARE iN CAZUL 

DEPA$IRII CONCENTRATIEI MAXIME DE OXIGEN 

LA SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE "DIN CLUJ

NAPOCA, STR. VIILOR, NR. 46-50 

STR. VIILOR, NR. 46-50, MUN. CLUJ-NAPOCA, 

JUD. CLUJ 

Proiectant general: 

S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 

CLUJ - NAPOCA 

SPITALUL CLINIC. DE RECUPERARE DIN CLUJ-NAPOCA 



Prolectant, 
S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 
Baia Mare, str. Oltuz, nr. 8/42, Jud. MM 
Cluj-Napoca, str, Mihal Veliclu, nr. 25, Jud, CJ 
RO 23244918, J24/274/2008 

DEVIZ GENERAL *1) 
al oblectlvului de lnvestq:11 

"REABILITARE, EXTINDERE, MODERNIZARE, INSTALATII ELECTRICE, VENTILARE $1 TRATARE A AERULUI, 
FLUIDE MEDICALE, SISTEMULUI DE DETECTARE, SEMNALIZARE, ALARMARE INCENDIU, SISTEMULUI DE 
DETECTIE, SEMNALIZARE $1 ALARMARE iN CAZUL DEPA,IRII CONCENTRATIEI MAXIME DE OXIGEN LA 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE DIN CLUl-NAPOCA, STR, VIILOR, NR. 46-50" 

*l) Devizul general este parte component6 a studlulul de fezabllltate/document~lei de avizare a luc~rllor de 
lnterventil. · 

Nr, Denumirea.capltolelor fl subcapitolelor de 
Valoare *2) TVA Valoare 
(fAri TVA) cu TVA 

crt. cheltuieli 
lei lei lei 

1 2 3 5 6 
CAPITOLUL 1 
Cheltuieli pentru obtlnerea ti amenajarea terenulul 

1.1 Obtinerea terenulul 0,00 0.00 0,00 
1.2 Amenalarea terenulul 0,00 0 00 0,00 

1,3 
Amenajari pentru proteqia medlului lii aducerea terenului 

0,00 0,00 0,00 la starea lnltlall!i 

1.4 Cheltulell oentru relocarea/orotectla utllitltllor 0,00 0.00 0,00 
Total capitol 1 000 000 o.oo 
CAPITOLUL 2 
Cheltuiell pentru aslgurarea utillti\ilor necesare obiectivulul de lnvestftll 
Total caoltol 2 0 .00 000 0 ,00 
CAPITOLUL3 
Cheltulell oentru prolectare si asistenti tehnlcl 

3.1 Studll 0 00 o.oo 0 00 
3.1.1. Studil de teren 0 00 0-00 0 00 
3.1.2. Raoort orlvlnd lmoactul asuora mediului 0 00 0 00 0 00 
3.1.3, Arte studil soeclflce 0 00 o.oo 0 00 

3.2 
Documentatll-suport lil cheltuietl pentru obl;inerea de 

0,00 0,00 0,00 avlze; acordurl i;I autorlzatll 

3.3 Exoertizare tehnlca 0 00 o.oo 0 00 

3.4 
Certiflcarea performanieI energetlce $1 auditul energetic 

0,00 0,00 0,00 al dadlrllor 

3.5 Proiectare 115000 00 21850 00 136850.00 
3,5.1. Tema de orolectare 000 o.oo 0 00 
3.5.2. Studlu de orefezabilitate 0 00 0 00 0 00 
3.5.3, Studlu de fezabilitate/documen~le de avlzare a 

50000,00 9500,00 59500,00 lucrarilor de interven\:11 $1 deviz general 
3.5.4, Documentatllle tehnice necesare in vederea 

10000,00 1900,00 11900,00 obtlneril avlzelor/acordurllor/autorizatlllor 
3.5.5. verlflcarea tehnlca de calltate a prolectulul tehnlc 

5000,00 950,00 5950,00 
:;ii a detallllor de executle 

3,5.6. Prolect tehnlc st detalll de executle 50000 00 9500.00 59500 00 
3.6 Or'Q anlzarea orocedurilor de achlzltie 0 00 0 00 0 00 
3.7 Consultant!! 10000 00 1900,00 11900 00 

3.7.1. Managementul de protect pentru obiectivul de 
0,00 o,oo 0,00 lnvestll:11 

3.7.1.1. Cerere de flnantare 0 00 0 00 0 00 
3.7.1.2, Management de orolect 0 00 0 00 0 00 
3.7.2, Audltul flnanclar 10000.00 1900,00 11900 00 

3.8 Aslstentli tehnicli 25000-00 4750 00 29750 00 
3.8.1, Aslstent! tehnica din oartea orolectantulul 5000 00 950 00 5950 00 
3.8.1.1, oe oerioada de executle a lucrarllor 2500 00 475 00 2975 00 
3.8.1.2. pentru particlparea prolectantului la fazele 
lncluse in programul de control al lucrarllor de execllle, 

2500,00 475,00 2975,00 avizat de ditre Inspectoratul de Stat in Construq:11 

3.8.2. Dlrloentte de santler 20000 00 3800.00 23800.00 
Total ca oltol 3 150000,00 28500,00 178500,00 



CAPITOLUL4 
Cheltulell pentru investltla de bazi 

4.1 Construct:li $1 lnstalatii 
4.2 Montaj utllaje, echlpamente tehnologlce sl funq:lonale 

4.3 
Utilaje, echlpamente tehnologlce $1 funq:lonale care 
neceslta montaj 

4.4 
Utllaje, echlpamente tehnologlce $1 funqionale care nu 
neceslta montaj $i echipamente de transport 

4.5 DoUiri 
4.6 Active necoroorale 

Total capitol 4 
CAPITOLULS 
Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de santler 
5,1.1. Lucrarl de construq:11 $1 lnstalatfi aferente 
organlzarlf de $antler 

5.1,2. Cheltulell conexe orqanlzarll santlerulul 
5.2 Comlsloane, cote, taxe, costui credltului 

5.2.1. Comisioanele $1 dobanzlle aferente credltulul bancll 
finant:atoa re 

5.2,2. Cota aferenta ISC pentru controlul call~I 
lucrarilor de construct:li 

5.2,3. Cota aferentl ISC pentru controlul statului in 
amenajarea teritorlulul, urbanism $1 pentru autorizarea 
lucrarilor de construq:ii 

5.2.4. Cota aferentli easel Soclale a Constructorllor - csc 

5.2.5. Taxe pentru acordurl, avize confonne $1 autorlzatla 
de construlre/desflintare 

5.3 Cheltuleli diverse >i neorewi:z:ute 
5.4 Che!tulell pentru lnformare SI publidtate 

Total capitol 5 
CAPnOLUL6 
Cheltuleli pentru·probe tehnologlce.sl teste 

6.1 Preoatlrea personalulul de exoloatare 
6.2 Probe tehnoloolce si teste 

Total caDltol 6 
TOTAL GENERAL 
din care: 
C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 

Data: 
21.05.2021 

Beneficlar/Investitor, 

SPITAWL CUNIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA 

1379840,00 262169,60 1642009,60 
9000,00 1710,00 10710,00 

85768,00 16295,92 102063,92 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 

1474608,00 280175,52 1754783,52 

20697,60 3932,54 24630,14 

13798,40 2621,70 16420,10 

6899,20 1310,85 8210,05 
17429,02 0,00 17429,02 

0,00 0,00 0,00 

7013,19 0,00 7013,19 

1402,64 o,oo 1402,64 

7013,19 0,00 7013,19 

2000,00 0,00 2000,00 

147460,80 28017 55 175478.35 
5000 00 950 00 5950 00 

190587 42 32900,10 223487 52 

0,00 0 00 0 00 
0,00 0 00 0,00 
000 000 o.oo 

1815195 42 341575,62 2156771 OS 

1402638,40 266501,30 1669139,70 

fntocmit, 
S,C. CUBICON INVEST S.R,L. 

Ing. Ee. Cristian Cuceu 

.• ;1.-iaCo,i, 

.. , 'i_.. .. .,.,. ... "?;j, 

*2) in preturl 111 data de Curs lnforeuro mai 2021; 1 euro = 4,9227 lei, 

t,t.·~o· u~~"'.~~~--. 
cua,c, ·. ~.,/\_ 

lNVE,:.,· · ~:~ 
~....--?. S.RL0

• • , __ 

7
. 

i::;{J!!P'~~;;,, 
~ l')~r,. !~;.~.~ :.~~ , 



Proiectant, 
S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 
Baia Mare, str. Oituz, nr. 8/42, jud. MM 
Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu, nr. 25, jud. Cl 
RO 23244918,l24/274i2008 
NR.1 

DEVIZUL Obiectului: Instalarea de slsteme de detectare, semnalizare, alarmare lncendli, cu acoperire totala 

al oblectivulul de lnvestitii 
""KCAIULLIA.Kl:1 l:AI.I.NUl:Kl:1 PIUUl:KN.L""'-ICl:1 .LN=-IA.LAf.1..11. 11:Ll:l,;IK.l.l,;_l:1 Vl:Nl.11.LAKI: ,:P.11. IKA.IAKC A. 

AERULUI, FLUIDE MEDICALE, SISTEMULUI DE DETECTARE, SEMNALIZARE, ALARMARE INCENDIU, 
SISTEMULUI DE DETECTIE, SEMNAUZARE $I ALARMARE iN CAZUL DEPA$1RII CONCENTRATIEI MAXIME 

DE OXIGEN LA SPITALUL CUNIC DE RECUPERARE DIN CLUJ-NAPOCA, STR. VIILOR, NR, 46-50" -
.--. ..... --.a.1r--•-a A 

Nr. Denumirea capitolelor fl subcapitolelor de 
crt. cheltuleli 

1 2 

CAP. 4 - Cheltuiell pentru investitia de bazi 

4.1 Constructil $1 lnstalatll 

4.1.1 Terasamente, slstematizare vertlcala sl amenajarl exterlo 

4.1.2 Rezistenta 

4.1.3 Arhltectura 

4.1.4 Instalatii 

4.1.4.1. Instalatii sanitare 

4.1.4.2. Inst:alatii termlce 

4.1.4.3. Instalatil electrice 

4.1.4.4. Instalatii de climatizare, ventllare 

4.1.4.5. Instalatll telecomun/catll 

4.1.4.1. Instalatll de gaz 

TOTAL I - subcap. 4.1 

4.2 Montaj utllaje, echlpamente tehnologice si functionale 

TOTAL II - subcap. 4.2 

4.3 
Utilaje, echipamente teh11ologlce sl functlonale care 
nec~slta montaj 

4.4 
Utllaje, echlpamente tehnologice sl functlonale care nu 
neceslta montaj sl echlpamente de transport 

4.5 Dotarl 

4.6 Active necorporale 

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I + Total II + Total III) 

Data: 
21.05.2021 

Beneficiar/Investitor, 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA 

Valoare (fara 
TVA Valoare 

TVA) l'U TVA 

lei lei lei 

3 5 6 

896.490,00 170.333,10 1.066.823,10. 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

896.490,00 170.333,10 1.066.823,10 

0,00 0,00 0,00 

o,oo 0,00 0,00 

896.490,00 170.333,10 1.066.823,10 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

o,oo 0,00 0,00 

896.490,00 170.333,10 1.066.823,10 

8.000,00 1.520,00 9.520,00 

8.000,00 1.520,00 9.520,00 

76.863,00 14.603,97 91.466,97 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

76.863,00 14.603,97 91.466,97 

981.353,00 186.457,07 1.167.810,07 

lntocmit, 
S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 

,. • . Cristian Cuceu 
..,i,.;,,.~"'r-,~.-

,-:,.. ... ,,.,:'1244,,:-,:•ff' ... , • 
~~{9 .. --- .. ,(: -~ .... 

cuatc~--. 'i \ 
INV£: .. f..} A 
./ s.l\.L.-.,, ' 
~'21-1r.!:,• ·, --~. 

~,:. ~ .. ;,.' .•· 



Proiectant, 
S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 
Baia Mare, str. Oltuz, nr. 8/42, jud. MM 
Cluj-Napoca, str. Mihai Veliciu, nr. 25, jud. CJ 
RO23244918, )24/274/2008 
NR,2 

OEVIZUL Obiectului: Instalarea de slsteme de detectare si semnalizare in cazul depasirii concentratiei maxlme admise 
de xlgen in atmosfera 

al oblectivului de lnvesti~li 

"REABILITARE, EXTINDERE, MODERNIZARE, INSTALA'fll ELECTRICE, VENTILARE $1 TRATARE A 
AERULUI, FLUIDE MEDICAL&, SISTEMULUI DE DETECTARE, SEMNALIZARE, ALARMARE INCENDIU, 

SISTEMULUI DE DETEC'flE, SEMNAUZARE $I ALARl'olARE iN CAZUL DEPA$IRII CONCENTRATIEI MAXIME 
DE OXIGEN LA SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE DIN CWJ-NAPOCA, STR. VIILOR, NR. 46-50" 

Nr, Denumirea capitolelor ti subcapitolelor de 
crt. cheltuieli 

1 2 

CAP. 4 - Cheltuleli pentru investitia de bad 

4.1 Construqil ~I instalatil 

4 .1.1 Terasamente, sistematizare verticala si amenajari exterio, 

4.1.2 Rezlstenta 

4.1.3 Arhitectura 

4.1.4 Instalatli 

4.1.4.1. Insta/atii sanitare 

4.1.4.2. Instalatii termlce 

4.1.4.3. Instalatll electrlce 

4.1.4.4. Instalat/1 de cllmatlzare, vent/fare 

4.1.4. 5. Instalatil telecomunicatll 

4.1.4.l. Instalatli de gaz 

TOTAL I - subcap. 4.1 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 

TOTAL II - subcap. 4.2 

4.3 Utllaje, echipamente tehnologice si functionale care 
necesita montaj 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functlonale care nu 
necesita montaj sl echipamente de transport 

4.5 Dotari 

4.6 Active necorporale 

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (Total I + Total II + Total III) 

Data: 
21.05.2021 

Beneficlar/Investitor, 

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA 

Valoare (fara 
TVA 

Valoare 
TVA) cu TVA 

lel lel lei 

3 5 6 

483.350,00 91.836,50 575.186,50 

0,00 0,00 0,00 

0,00 o,oo 0,00 

0,00 0,00 0,00 

483.350,00 91.836,50 575.186,50 

483.350,00 91.836,50 575.186,50 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

o,oo 0,00 0,00 

o,oo 0,00 0,00 

0,00 0,00 o,oo 
483,350,00 91.836,50 575.186,50 

1.000,00 190,00 1.190,00 

1.000,00 190,00 1.190,00 

8.905,00 1.691,95 10.596,95 

0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 

o,oo 0,00 0,00 

8.905,00 1.691,95 10.596,95 

493.255,00 93.718,45 586.973,45 

intocmit, 
S.C. CUBICON INVEST S.R.L. 

~ rlstlan Cuceu 
/ • ·,,i)l44;, • 1<i' 

\i:fa:~;!~1· 
. / s,R.L • 

• ~'f/27,:~· ' · i 
<]~~· •• 

~~ 



' "' 

OlglAlly1lgnedbyOlana 

Diana Coman ~:;~;n,.oe.2111s:Sll:53 
+03'00' 

-· .. - . ~--~ ..... , ., . 
• i;, "'-01'<.:'I ...... ., .. ~, .-
--Olfcr,.f ~ ··- · ' 

L~l ___ ~ .... ... 



Pl,mp.im:r 

.~ 
[9,1.9iL n.[\:fjt,-~ =;__;;_;;:; ~,;;; 
! c.11111. 

1~,,,.01m .._a_,._ 
i,,o1w~t .. ...:. ... 

,DHtM,. ~ 



,. 



Pl.lf'IC:Jl ' 

----· -::::-.:"""- •.. ,._ .. __ 

1ffiiJolEC1 .... -..._,.__ 
Mi!tt'f•r 
"'5f'V.l ........... 

£ . 

. 



., 

1· -~:-· .. ~,,.·...,.,.,,,,. --~

... ;._j .. C,.,oi ~ · 

5( 

€ . 





.. 
re
~ . 

·j 
=·::_;;a•·=""'-''~"'="'·"" .... "-'""'·,;,.,,~ -~-----""'·".;,~ :~,i-1 

Qi(,- I'"'' "'"'.' sii..ii~:...- .. ..__,, ...... 
iaimcl'ir-'. .;..t- .;,. 

1_oe;u,,1··, ··;o; ~ •:.~ 



~ii C' I 

€:f~:. ===--- .. ·-
:::---
.,.. .... ~-:-..::.::::::i::.:--·'"-



--



~ ----::::.•·-'"""'. flr;~I 
INJTAI.AlAIU,:rtiU ,.._.,. 

r_~~--- !E.1~ I 



.-

.. 

r .-..... ;.;.. .... ,..:....,-.;-;,;., ... 

I._.:. 
:~ ..._; -~;:- ·• .... ,. ri':: r 
. :;:_ .,.- 'lo<!<~.~~:.. .. ""iii:" 



PlJn J.a 1..111-1 · .n.t.111 

PL.'\?-. ITR.\...,·\ 



~-

;:-

;::-

. ... 
C 
0 

• 
If;, 

'"" ""'""' 

,cdlL---~ ·--- --------- r --- .. -
I 

I ' : 
I ' l 
l l 

X.14' 11,1· XH> 

ll!tln!Mlmaudd'edll,P.lllilll11-..-.1r--1~ ---Ottaf!l!t/e.fir.iq:,liclll:esiiti 

l 
' I I 

Xl7 

!JdetlO!dtllll'l~~.ftlflll.ilbwmtn.aibllffl!Mim' 

Stenaadll~omellil 

11111'""""' 

_j 

I 

Uol<ipilill 

Curtc de lumina 

: R,,J; ; Spat.;u ., ••f'ft-M+- •_r· ! : y~ 

' ' ' l i ----~- ------- -----·--

/ 

l 
! Bat··• 
: tes1~Uri 
I .tN•··· 

l 

~, 
I 
I 

l 
cofiii.;,-hi ... ~-1 

: 
. ~: ~ : 
---- l,.L_ - . - -, 

I 11 
I 11 

I I 

: F{ 
CORPD I ,, 

l 
,, ,, 

Xl8 ... "" 

' 

Co~Or ..... 

tr-
__.. -

' l 
! 

CORPC 

'"' 

Nr. Rev Data reviziei Motiv revizie 

EXPERT 
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' l 
I 

l 
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I_ ~911rutalid! ii!; dm:fanmlii $1! • khi Clililu ip H(!l)lll£1111111~ C..W.,,ie~--._.. .......... £1!. • ........_ Calitate Nume Semnatura 
Proiectant: 

b
. Ouj-Naprxa, Jud. Cluj 

Str. Mihal Velidu, nr. 2S cu IC nTel: 0744-772840, 0746-39390 
~ Fa.:: 0364-816534 

E-mall: ~bfcon.ro 

cantate Nume I -~turi 
~EF PROJECT I~-~~~;.;.: _l",T.!r,-
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Data-
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Plan~a nr. 
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PROCES DE ACREDITARE 

E-mail: contac.!@infcclioasecluj.ro CONSI LIU L JUDEl'EAN CLUJ 

BENEFICIAR: SPITALUL CLINIC DE BOLi INFECTIOASE CLUJ-NAPOCA 

Spltaiul CUnlc "e ~c,H lnfectioase 
Cluj .. N11poca Manager 

MANS HcGiS':'RATllRA 
Nr. lr,trarefl&§lro ~ Q.<o 

NOT A CONCEPTUALA 
Pentru obiectivul de investitii 

+03'00' 

9 

"Lucrari de extindere a sistemului de dctectare, semnalizare si avertizare incendiu" 

1. J1ifor111afii generale privind obiectivul de inveslifii propus 
1.1. Denumirea obieclivului de invesli/ii: 

"Lucrari de extindere a sistemului de detectare, semnalizare si ave1tizare incendiu". 
1. 2. Ordona tor principal de credif.e/inveslitor: 

Consiliul Judetean Cluj Napoca 
adresa: Calea Dorobantilor nr. 106, cod postal 400609 
tipul de proprietar: de stat 
destinatia cladirii: Servicii medicale si universitare Spital Clinic de Boli Infectioase: str. Iuliu 

Moldovan nr. 23, municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj 
1.3. Ordona/or de credite (.\·ecundarlterfia,): 

Spitalul Clinic de Boli lnfectioase Cluj-Napoca 
1. 4. Ben~ficiarul invesfifiei: 

Spitalul Clinic de Boli lnfectioase Cluj-Napoca 

2. Necesitalea ~; oportunitatea obiecNvului de investifii propus 
2. 1. Scurtli prezenlare pril'ind: 

a) de;ficienfe ale situa{iei acllwle; 
Spitalul Clinic de Boli lnfectioase este o unitate medicala in continua dezvoltare, urmarind atat o 

crestere a capacitatii hoteliere cat si a calitatii serviciilor medicale pe care aceasta le ofera. Astfel, avand in 
vedere o unitate medicala complexa, construita in anii '70, in continua dezvoltare, este strict necesara atentia spre 
un sistem de detectie si alarmare la incendiu, in vederea evitarii unei posibile catastrofe. Exista, din pacate, multe 
evenimente care pot sa confirme atat gravitatea unui incendiu intr-un spital cat si beneftciul pe care un sistem de 
delectie il ofera prin prevenirea incendiilor. Pe de alta parte, prin Ordinul MAI 163/2007, la capitolul 3, 
Sectiunea 1, este obligatorie satisfacerea cerintei esentiale "Securitate la incendiu", actiune realizata printre altele 
de ai1. 41, punctul e) "Detecfa,•ea i11ce11diilor ;,, faza initial<, pri11 sisteme si i11stafatii automate de detectare, 
senmalizare si afarmm·e" 
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h) efectul pozUiv previzional prin rea/izarea obiectivului de investi(ii; 
Prin realizarea obiectivului se preconizeaza o capacitate ridicata de raspuns, de catre personalul 

anagajat al Spitalului Clinic de Boli Infoctioase Cluj Napoca la majorilatca faclorilor cauzatori de incendii dar si 
o posibilitate mai buna de a gestiona o situatie de urgenta cauzata de posibile incendii. Astfel, avand in vedere ca 
acest sistem confera un timp de raspuns atat de ridicat la incendii, el utilizand scnzori sensibili cu posibilitate de 
detectie chiar si la eel mai scazut nivel de furn intr-o incapere. 

c) impactul negativ previzionat fn cazul nereaUzarii obieclivului de investifii; 
In cazul in care acest obiectiv nu se va realiza, exista riscul ca in cazul unui posibil incendiu, 

personalul care isi desfasoara activitatea in interiorul spitalului sa nu poata raspunde in timp util la un 
posibil incendiu. De asemenea, spitalul functioneaza la capacitate maxima, inca din anul 2020, avand in 
majoritatea timpului rnajoritatea paturilor ocupate. Din acest motiv, o gestionare corecta a unei situatii de 
urgenta precum un incendiu, devine mai anevoioasa in momentul in care este vorba de un numar mare de 
persoane care intampina oricum dificultati in respiratie. 

2.2. Prezentorea, dupii caz, a obiectivelor de h1veslifU cu acelea~i .fimcfiuni sau _fimcfizmi similare cu 
obiectivul de investi/ii propus, existente fn zona, fn vederea just(ficlirii necesiliifii realizlirii obiectivului de 
investifii propus: 

In perioada 20I6-2017 Spitalul Clinic de Boli lnfectioase a demarat investitii in vederea obtinerii 
autorizatiei ISU a cladirii Ambulatoriului Integrat, situat pe strada Motilor m-. 19. Prin acest proiect, a fost montat 
un sistem de detectie si alannare la incendiu, care acopera intreaga suprafata interioara a ambulatoriului. Aceasta 
investitie s-a ridicat la valoarea de 127 148.5 lei iar in urma acesteia Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de 
Boli Infectioase Cluj Napoca a obtinut autorizatia de securitate la incendiu nr 1026/21/SU-CJ din 23.02.2021. 

2. 3. Existenf a, dupa caz, a unei strnteg;;, a unui master plan ori a unor p/anuri simi/are, aprobate prin acte 
nomu,tive, fn cadru/ carora se poate fncadra obiecnvul de investif ii propus: 

Prin Programul Operational de Infrastructura Mare, Ministerul Investitiilor si Fondurilor Europenc a 
lansat Axa prioritara (AP) 9 Protejarea sanata{i; populatiei in conlextul pandemiei cauzate de COVID-19. Prin 
obiectivul specific (OS) 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVJD-19. 

Axa Prioritara 9 Protejarea sanatatii populatiei in contestul pandemiei couzate de COVID-19, prin 
priritatca de invcstiii 9a lnvestitii in i11.fi'c1structurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 
national, regional si local, reducandinegalifatile in ceea ce privesfe starea de sanatale, promovand incluziunea 
sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale., culturale si de recreere precum si trecerea de la 
serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati si Obiectivul Specific 9.1 C,·esterea cap11citatii de 
gestio,wre a crizei sa11itare COVID-19 vizeaza promovarea investitiilor necesare pentru consolidarea capacitatii 
de reactie la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului Sars-Cov-2. 

2. 4. Existen/a, dupii caz, a unor acorduri inferna/ionale ale statului care obliga part ea romiina la realizarea 
obiectivului de investif ii: 

Nu este cazul. 

2.5. Obiective generale, preconizate afi atinse prin realizarea investi/iei: 
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3.1. Estimarea cheltuielilor penh·u execufia obiectivului de investifii, luiindu-se fn considerare, dupa caz: 

- costurile unor investitii similare realizate 
Nu este cazul. 

- standarde de cost pentru investitii similar 
Nu este cazul. 

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentafiei tehnico-economice a.ferente 
obiectivului de investi/ie, precum # pentru elabornrea a/tor studii de specia/Nate fn .func/ie de specfficul 
obiectivului de investifii, inclusiv cheltuielile necesare penfru ob(inerea avizelor, autoriza/iilor ~-; acordurilor 
previizute de lege 

Valoarea investi/iei 243 070 lei+TVA 
Valoarea C+M 243 070 lei+TVA 
Cheltuieli de proiectare --
Asisten/ii tehnicii --
Dirigenf ie de .~antier --
Cheltuieli avize $i acorduri -
Studiile de .\pecialitate --

3.3. Surse identificate pentru finanfarea cheltuielilor estimate (fn cazul .finan/arii nerambursabile se w, 
men/iona programul operafional/axa corespunziitoare, ident(ficatii) 

Axa Prioritara 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin 
prioritatea de investii 9a Investiii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 
national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate, promovand incluziunea 
sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la 
serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati. 

4. lnformafii privind regimuljuridic, economic $i tehnic al /erenului §'ilsau al construcfiei existente 

Imobilul se afla in proprietatea publica a UAT, judetul Cluj l?i in administrarea Spitalului Clinic de Boli 
Infoctioase Cluj-Napoca. 

5. Parliculariliifi ale amplasamenfu/ui/amplasamentelorpropus(e) penfru rea/izarea obiectivului de investiJ;; 
ct} descrierea succintii a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (loca/izare, suprafaf a terenului, 

dimensiuni in plan); 

Obiectivul asupra caruia se va realiza investitia este situat in municipiul Cluj-Napoca, Str. Iuliu 
Moldovan nr. 23. 

Suprafata terenului pe care este amplasat obiectivul de investiti,e este de 13.447 mp, inscris in Cartea 
funciara nr. 334066, suprafata obiectivului este formata din 6 corpuri alaturate in suprafata de 2. 711 mp din care: 

- corp Cl - cu 559 mp suprafata construita la sol ::,;i 3.278 mp suprafata desfa::,;urata 
- corp C2 - cu 705 mp suprafata construita la sol ~i 4.578 mp suprafata desfa~urata 
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- corp C3 - cu 854 mp suprafata construita la sol ~i 4.630 mp suprafata des:ra~urata 
- corp C4 - cu 114 mp suprafata construita la sol ~i 121 mp suprafata des:ra~urata 
- corp CS - cu 295 mp suprafata construita la sol ~i 600 mp suprafata des:ra~urata 

corp C6 - cu 184 mp suprafata construita la sol ~i 184 mp suprafata desfa~urata 

b) relafiile cu zone fnvecinate, accesuri existente ~i/sau ciii de acces posibile; 

~ 
Ul(AS ......,..., 

J'I\TU~ ... 

Accesul la amplasament este asigurat direct din str. Iuliu Moldovan m. 23, secundar din str. Pasteur. 
Terenul se invecineaza dupa cum urmeaza: 

N - Universitatea de Medicina ~i Farmacie 
E - str. Pasteur ~i Gradina Botanica 
S - str. Iuliu Moldovan ~i Universitatea de Medicina ~i Farmacie 
V - Universitatca de Mcdicina ~i Farmacie 

c) surse de poluare existe11te in zonii; 

In ceca ce prive~te surselc de poluare, nu se cunoa~te existenfa unei astfel de surse 1n apropierea imobilului, 
cu excepfia noxelor de poluare existente in zona. 

d) particularitiifi de reliel 

Clima in judetul Cluj este de temperat-continentala, caracteristica zonelor vestice ~i nord-vestice ale 
Romaniei. 

Municipiul Cluj-Napoca este situat in zona centrala a Transifvaniei, avand o suprafata de 179,5 km2
• Situat 

in zona de legatura dintre Muntii Apuseni, Podi~ul Some~an ~i Campia Transilvaniei, ora~ul este plasat la 
interscctia paralelei 46° 46' N cu meridianul 23° 36' E. Se 1ntinde pe vaile raurilor Some~ul Mic ~i Nada~, !;ii prin 
atrnmite prelungiri pe vaile secundare ale Pope!jitiului, Chintaului, Borhanciului ~i Popii. 

Pcrimetrul obiectivului de investifii se atla in zona sudica a Podi;mlui Some~an 1ntr-o zona de ~es a 
municipinltti Cluj-Napoca, respectiv in zona de lunca a Somel?ului Mic. 

Din punct de vedere hidroJogic amplasamentul investitiei este a~ezat in bazinul de drenare a Some~ului 
Mic la o distanta de cca. 600 m sud de acesta. 

Valorile de temperatura ~i precipitatii ce caracterizeaza aceasta zo:na sunt urmatoarele: 
Te1nperatura aerului 

• temperatura medic anuala 8-9 ° C; 
• temperatura medie a Iunii iulie este cuprinza este cuprinsa intre 18-20 ° C; 
• temperatura medie a lunii ianuarie este cuprinsa intrc -4 ~i -6 ° C. 

P1·ecipitapile atmosforice 
• cantitati medii anuale cuprinse intre 600 - 700 mm; 
• c.antitati medii lunare maxime (Inna iulie) c.uprinse intre 80 - l 00 mm; 
• cantitaJi medii hmare minime (hma immmic) <30 mm. 

Dmata stratului de zapadii este de 40 - 60 de zile, cu grnsimea maxima a stratului de zapada cuprinsa intrc 
50-60 cm. 

Conform hartii cu repartifia dupa indicele de umiditate Im= 0 pana la -20. 

e) nivel de echipare tehnico-edilitarii a zonei ❖'i posibililiifi de as;gurare a utilitiifilor; 
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In zona obiectivului propus exista posibilitatea de asigurare a tututror utilitafilor necesare functionarii 
noului obiectiv de investifie: 

- retea apa potabila ~i menajera curenta; 
- refea canalizare menejera; 
- retea gaz metan; 
- retea alimentare energie electrica; 
- retea hidranti; 
- retea telecomunicatii . 

.f) exist en/ a w1or eventuale ref e/e edilitare fn amplasament care ar necesita relocare/protejare, 111 masura 
111 care potfi identificale; 

Nu este cazul. 

g) posibile obliga(ii de servitute; 

Nu cxista obligatii de servitute. 

h) conditionari constructive determinate de starea tehnica ~i de sistemul constructiv al unor constructii 
existente in amplasament, asupra carora se vor face lucrari de interventii, dupa caz; 

Nu este cazul. 

i) reg/ementari urbanistice aplicabile zonei conform documentafiilor de urbanism aprobate - plan 
urbanistic general/plan urbanistic zonal ,yi regulamentul local de urbanism aferent; 

Realizarea investitiei nu este conditionata de reglementari urbanistice aplicabile in zona. 

j) existenta de monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imedia1 
invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone pmtejate. 

6. Descrierea succintii a obiectivului de investif ii prop us, din punct de vedere tehnic $i_/imc/ional: 
a) destinafie ~i.fimcfiuni; 
Aceasta lucrare presupune o extindere a sistemului deja existent la nivelul cladirii, pe toate sectiile 

clinke si in spatiile administrative. Astfel, intre.g spitalul va beneficia de un sistem de detectie si alarmare la 
incendiu, cu ccntrala de incendiu adresabila, sirene si buton pentru declansare manuala. 

b) caracterislici, parametri ~-; date lehnice spec(fice, preconizale; 
Instalatia de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu (IDSAI) este compusa din: 
ECSI - master, echipament de control si semnalizare cu 2 bucle; 
ECS2 - slave, cchipament de control si semnalizare cu 2 bucle; 
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ECS3 - slave, echipament de control si semnalizare cu 2 bucle; 
DF - detectoare optice de furn adresabile; 
DC - detectoare de caldura - cu prag de temperatura adresabile; 
DMA - declansatoare manuale de alannare adresabile; 

DAI - dispozitive de alarmare de interior adresabil; 
DAE - dispozitiv de alarmare de exterior conventional. 

Alimentarea intregului sistem de alarmare in caz de incendiu cu 230V /50Hz, realizata 
de pe un circuit separat, toate punctele de alimentare, prevazutc cu conductor de 
impamantare. 

Sursa de baza - alimentarea centralei conform proiectului de instalatii electrice. 
Sursa de rezerva - baterie de acumulatoare; trebuie sa asigure functionarea normala a 

instalatiei in eel putin 48 ore si inca minimum 30 minute in conditii de alarma generala de 
incendiu. 

Sursa de alimentare de baza trebuie sa asigure incarcarca sursei de rezerva la 80% 
din capacitatea acesteia in 24 de ore, si la 100% in 48 de ore. 

Toate cablurile folosite in instalatia de senmalizare a incendiului var fi ecranate si cu 
proprietati de intarziere a propagarii focului ( rezistente la foe 90 min ). 

Toate traseele de cablu sunt protejate in tuburi PVC cu <liferite dimensiuni montate 
ingropat, prin tavanul fals sau podeaua falsa. 

c) durata minima de jimcfionare apreciatli core:ipunzator destinafieilfuncf iunilor propuse; 

Durata minima de functionare - 30 ani (conform HG 2139/2004) 

d) nevoi/solicifarifuncfionale specffic 

Extindcrea sistcmului de detectic si alarmare deja existent va face posibila localizarea precisa a incendiului 
in timp util in toate sectoarele Unitalii, pentru cresterea eficacitatii primei interventii efectuala de catre personalul 
propriu, conform legislatiei in vigoare, pana la sosirea pompierilor militari. Astfel, prin centrala de clctectie si 
alamrnre, in cazul unui focar de incendiu, izolnt, centrala va permite informarea personalulului cu privire la 
locatia exacta a evenimentului. 

7. Just(ficarea necesiflifii elaborcirii, dtpc'i C<.tz .. a. 

- Studiului de prefezabilitate, in cazul obiectivelor/proiectelor majore de investitii: 
Nu este cazul. 

- Studiu de fundamentare a valorii resursei culturale refcritoare la restrictiile ~i permisivitatile asociate cu 
obiectivul de investitii, 111 c117.ul interventiilor pe monumente istorice sau 111 zone protejate: 

Nu estc cazul. 
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